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PREAMBULE

Le SIVOM Sioule et Bouble est un syndicat a vocation multipdau et assainissement » créé en 1999 dans
le prolongement du Syndicat intercommun&dtluction teau de la région de Gannat créé en 1941. Il
couvre 46 communes depuis [ janvier 2015, ce qui représente environ 26 678 habitantspBsSements
publics de coopération intercommunale (EPCI) et est situé sur3fthémas’dmeénagement et de Gestion
de Eaux (SAGE), la Sioule et Allier Aval (cf carte de pnéstgon du territoire ci-apres).

Le syndicat intervient en régie, conformément a ses stasur 3 domaines de compétences et sur une
prestation de service:

- L’étude, la réalisation’ duvrages et exploitation dun réseau pourdlimentation en eau potable et
ses annexes (compétence obligatoire),

- L’exploitation des réseaux absainissement et’alivrages @purations collectifs (compétence
optionnelle 1),

- L’assainissement non collectif (compétence optionnelle 2),

- L’entretien, la réparation et le renouvellement desapnt et bouches'idcendie (réseau actuel) et
I’extension du réseau de défense incendie, en lien notaranem la création,’ éxtension ou le
renforcement du réseau de distributideadi potable (prestation de service).

Le SIVOM Sioule et Bouble est géré par un comité syndioalposé de deux délégués titulaires et/ou
délégués suppléants par commune. Parmi ceux-ci sont élus I&rewedn bureau syndical composé du
Président, de trois Vice-présidentyjmsecrétaire et de quatorze membres.

En 2018, une équipe de 31 agents professionnels a assuré falitbriu service public. Le syndicat
améliore en permanence les conditions de travail dests en termes de moyens techniques (matériel,
véhicules,...) et de sécurité, et veille, par le biais de la fornmapoofessionnelle continue, & maintenir et
faire évoluer leurs qualifications et connaissances professies.

Conformément & article L2224-5 du Code Général des Collectivités Terriesi€CGCT), un Rapport sur

le Prix de la Qualité du Service (RPQS) doit étre étabhiuellement par les collectivités assurant les
services eau et assainissement. En application de la loREO®& décret n° 2015-1820 du 29 décembre
2015, relatif aux modalités de transmission du rapport annuét guix et la qualité du service public de
l'eau potable et de I'assainissement, stipule que le délaésentation de ce rapport a I'assemblée délibérante
est de neuf mois au plus tard suivant la cléture de I'exercigzerné, sovant le 30 septembre déannée

en cours Ce rapport a pour objectif de rendre compte aux usagegpsidet de la qualité du service rendu
pour I'année écoulée.

Le RPQS 2018 du SIVOM Sioule et Bouble présente donc lestéstoi Syndicat pourdnnée 2018. Il a
été établi avec la contribution de tous les agents ducsyrgli suivent et tiennent & jour régulierement des
tableaux de bord. Une présentation générale des seegicesalisée et une descriptiori@de dindicateurs
techniques et de performance du service est ensuitdégétail
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| - Présentation générale des services

1 —Le service public de | 'eau potable

A — Territoire de compétence AEP

De par ses statuts, en 2018, le syndicat exerce pour les 46 cesnmembres, la compétence obligatoire et
totale relative & <étude, la réalisation’duvrages et’éxploitation dun réseau 'dlimentation en eau
potable et ses annexes ».

Le nombre thbonnés est de 17 425 en 2018, pour une population de 26 €®uykation municipale
2018»). La plus petite commune rurale desservie par le sndst VEAUCE (61 abonnés, 38 habitants
INSEE), tandis que la plus importante est GANNAT (3 237 abon®é850 habitants INSEE). Cinq
communes ont moins de 100 abonnés, 34 communes ont entre 100 aidbd@s et 7 ont plus de 500
abonnés. lAnnexe 1 présente’Evolution du nombre’dbonnés durant ces sept derniéres années (2012-
2018).

B — Ressources et les ouvrages de production et de distribution

Pour desservir' énsemble de ces communes, le syndicat dispose des ressouvcage® et équipements
suivants :

e Dans le Puy de Déme :

@ La ressource principale du syndicat se situe sur la commuBaideOurs les Roches & une
altitude denviron 800 m. Il 'agit du captage sous-basaltique du Puy de Louchadiére aénstit
d une galerie subhorizontale de prés de 1 800 metres detlamgusée dans les années 1950 -
1955. Selon 'Intensité des facteurs météorologiques au cours’ atede (précipitations et
enneigement), la production de la ressource est tréabla@ret saisonniére (maximum au
printemps et étiage en finélé et a’automne).

@ Une conduite de diamétre 450 mm raccorde sur environ 1,4akpalerie de Louchadiére a
I’usine de traitement et de productiorall potable de Saint-Ours les Roches.

@ L’usine de traitement et de productideal potable, située au lieu-dit « les Chaumes », traite
8 600 n¥jour deau issue des ressources de Louchadiére etxdemire de Peschadoires (cette
derniére ressource appartient et est gérée par le SIA#R 8t Morge). Lusine deau potable
de St Ours, créée par le SIVOM Sioule et Bouble, a étéeniservice en juin 2010. Elle permet,
par un procédé speécifique, edtraire le radon, 'dbaisser 'bBrsenic présent dans les deux
ressources et de réaliser une mise’ &uilibre calco-carbonique deeau distribuée. Son
exploitation est maintenant bien maitrisée par lestage

@ Des conduites 'ddduction teau (fonte diametres 400 mm et 300 mm), traversent le Puy de
Dome, des réservoirs de Saint-Ours (réservoirs appartenaivV@MSSioule et Morge ou de
I’eau provenant de Peschadoires est mélangée) qusgaservoir des Brayards a Champs
(environ 38 km). Elles sont en partie doublées sur leuropesdenviron 18 km) et sont utilisées
en commun avec le SIAEP de Sioule et Morge (propriéigisndes deux syndicats).

e Dans lAllier :

@ Une conduite chdduction teau (diamétres 300 et 250 mm), appartenant au SIVOM Sioule et
Bouble, permet de raccorder le réservoir des Bray@damps) au réservoir de téte de La Serre
(Bégues) sur environ 6,8 km et est en partie doublée (padsdgatoroute A71).

@ La deuxiéme ressource du syndicat est une prisauddans la riviere la Sioule (station de
pompage) située au lieu-dit « la Vernue » sur la commundaterier (capacité actuelle 2 500
m/jour) ;

@ Une usine de potabilisation dedau brute de la Sioule est située au lieu-dit « la Contsée b
commune de Mazerier.
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Elle produit leau potable distribuée aux abonnés du secteur urbain de GANNAStation
construite dans les années 1970-1971 utilise une filiere demeaitede technologie ancienne
(floculation/décantation, filtration sur sable, ozooaliet les ouvrages de génie civil présentent
des fragilités structurelles.

@ La commune de Brugheas, adhérente au SIVOM Sioule et Bdeles le 1 janvier 2015, est
guant a elle alimentée en partie (Bois Randennaisiiparessource en eau potable située sur la
commune de Bellerive sur Allier appartenant au SIVOMadedllée du Sichon (eau de nappe de
I’Allier). Le reste du territoire de cette commune estelide par le réseau principal du SIVOM
Sioule et Bouble.

@ Pour assurer la distribution dedu potable, le Syndicat posséde 38 réservoirs (capatei de
22 150 ), 7 stations de reprise réparties sur le territoire er@mi 250 km de canalisations
desservant les abonnés.

Le syndicat bénéficie par ailleurs des interconnexiorsedeurs réalisées par le Syndicat Mixte des Eaux de
I’Allier (SMEA) permettant des échangésall en six points du territoire :

@ Au Nord, par le SIVOM Rive GaucheAllier — répartiteur des Manteaux (commune de Deux-
Chaises) a partir des puits en nappe alluvialeAler (Contigny et Monétay/Allier). Une conduite
de diameétre 300 mm transportedu jusqtau réservoir de téte du SIVOM, le réservoir de la Serre
Begues (32,5 km) ;

@ A I'Est, par la commune de Bellerive-sur-Allier (3,2 km), &ipau réservoir des Monziéres, ainsi
que par la commune de Vendat (850 m) a Lourdy (eau de nappaller) et la commune de
Brugheas (4,8 km) ;

@ Entre les réservoirs de Gannat (Le Léry, le Mont Libreegservoir de La Serre permettant de
subvenir entierement aux besoins de la Ville quand leslletsdns de Mazerier sont atrét (0,65
km) ;

@ Entre les réservoirs de Gannat (Mont libre) et de SsRdiandelot (3,2 km),

@ Entre les réservoirs de Veauce et de la Bosse (8 km).

C — Mode de fonctionnement du Syndicat

Pour permettre le fonctionnement au quotidien du syndicassurer les activités liées a la distribution de
I’eau potable, le syndicat a employé au 31/12/2018, 25 agetdagéit (dont 1 en congé parental), 2 agents
contractuels a durée indéterminée et 4 agents contraétuelrée déterminée (voir détail&mnexe 13. Les
charges de personnel représentent 28,7 % des dépensesidarferment du budget du syndicat (28,1 % en
2017).

Le syndicat assure en régie :

- Les interventions courantes sur réseau: renouvellementcatepteurs (1 495 en 2018) et
pose/dépose/reprise ou réalisation de branchements énéndie des communes ou de particuliers
(140 en 2018).

- Les travaux neufs, et notamment la réalisati@nttnnes pour desservir de nouveaux lotissements
ou zones ‘dctivités, nécessitant une programmation pour permettngise en place’dne équipe
complete dans les délais convenus. En 2018, 9 interventiogseardalisées.

- Les interventions 'dirgence comme les réparations de fuites sur canalisatidmsainchements. En
2018, 137 interventions ont été réalisées, dont 37% (51 fuitesorduites) en dehors des heures
ouvrables (astreintes). En effet, le personnel du syndicatmebilisable 24h/24h, 7j/7 afin de
garantir la continuité du service public.

Pour réaliser ces interventions en régie, le Syndispbsge tun parc de véhicules et engins de chantier dont
la liste est présentée émnexe 11 Il veille & renouveler régulierement ces véhicules aténels pour
conserver un parc en bon état de fonctionnement.

Les travaux de renouvellement/renforcement concermauableduites de gros diamétres (a partir de 150 mm)
font I'objet de programmes annuels confiés a une entreprise ex¢éd@ns le cadréh marché de travaux.
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D — Prestations annexes en lien avec les équipements de défense incendie

Depuis 2004, le syndicat a la possibilité de réaliser desapivest annexes liées a la vérification et a
I’entretien des équipements de défense incendie (boucpeteatix incendie), dont la responsabilité de bon
fonctionnement revient aux maires de chaque communailtanrs, le syndicat peut réaliser des travaux de
réparation, remplacement ou poseydrants a la demande des communes.

Un budget annexe spécifique retrace les opérations nélelea cette activité et présente clairement les
dépenses et recettes afférentes. Cette activité restegiwata» au regard deéaktivité principale du
syndicat. En 2009, le syndicat a proposé, aux communes qui le ta@ritaila mise en place uhe
convention tune durée de 3 ans pour réaliser des prestations de eaettid@ntretien des équipements de
défense incendie.

En 2018, 43 communes adhérentes a cette prestation ont regyportrannuel avec un descriptif des
interventions réalisées par le SIVOM, détdt des ouvrages et des améliorations a envisager. l4uc@sm
ont engageé les travaux préconisés et 1 commune a demandésumalis na pas donné suite.

Une personne est affectée a cette prestation de service

2 —Le service public de | 'assainissement

A - Contexte statutaire et administratif

Les statuts du syndicat de Sioule et Bouble ont été n®difie1999, date a laquelle le S.1.A.E.P. a été
transformé en SIVOM (syndicat intercommunal & vocatioitiple) « Eau et Assainissement » pour intégrer
de nouvelles compétences en assainissement.

Les communes membres peuvent librement adhérer pardétbésimple aux options suivantes :

A Option n° 1: «compétence optionnelle et totale dans le domaingedplbitation des réseaux
d assainissement et ouvragégpluration collectifs»

A Option n° 2: «compétence optionnelle dans le domain€ agshinissement non collectif

En 2018, le service a fonctionné avec trois agents technignesgent a 100 % et deux & 50%, et, un agent
administratif a 50%.

B - Assainissement collectif

Depuis 2002, le syndicat gére par convention, les ouvrdgssainissement collectif de é@mmune de
Saint-Priest d Andelot : réseau séparatif de collecte des eaux usées, postes deyaefyv station

d épuration de capacité 130 équivalent-habitants. La otiovea été renouvelée en décembre 2014, pour
une durée de 13 années. Un rapport annuel est remis &eldivatd et détaille les interventions réalisées sur
ce systéme’dssainissement collectif.

C - Assainissement non collectif (ANC) et le SPANC

En octobre 2005, le syndicat a créé le Service pubdissainissement non collectif (SPANC).e€t un
service rendu obligatoire par la loi suedu du 3 janvier 1992 et dédié aux prestations de controles des
dispositifs dassainissement individuel.

En 2018, ce sont 41 communes sur 46 qui adhérent au SPANC@adiserr les missions de contrble des
dispositifs dassainissement non collectif (conception, réalisatioagrdistic). La liste des communes
rattachées au SPANC intercommunal est consultableneexe 9A. Il est important de préciser que les
communes de St Pont, Brugheas, Serbannes, Espinasse&VerelCognat-Lyonne relevent de la
Communauté 'édgglomération Vichy Communauté pour cette compétence.

L’ étude diagnostique des installations ANC existantes a digegede 2010 a 2012. En fifaghnée 2015, le
Comité syndical a délibéré favorablement pour la reis@lace des contréles de fonctionnement des ANC
tous les huit ans. Ces controles sont misaewre depuis mars 2018.
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Il - Le service public de | 'eau potable

1 - Les Indicateurs Technigues

A — Productions du Syndicat

1 — Production a partir des installations de Saint-Ours les Roches

1-1 La ressource de la galerie de Louchadiére :

En 2018 la production moyenne journaliere mensuelle de Lowrleaaliaugmenté de janvier a février 2018,
en passant de 39 I/s (3 387/jnen janvier a 80 I/s (6 938%) en février 2018, puis est descendue juequ
décembre 2018 & 38 I/s (3 273/jn

Production moyenne de Louchadiere Année 2018
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La concentration moyenne en arsenic’dau de Louchadiére est en général située a 30 ug/l.
Les volumes ‘@aux brutes entrés dangdine pour étre traités en 2018 sont respectivement de :
1 925 867 mpour Louchadiére (+ 794 752m+ 70% par rapport a 2017)

1 091 848 mpour Peschadoires (-617 707 m 36 % par rapport a 2017).

Sur les3 017 715 m d’eaux brutes entrées dans lisine (+6 % par rapport & 2017), la patedu venant
de Louchadiére a été de 64 % (40 % en 2017).
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La production de Louchadiere a permis de limiter les vetudeau achetés en gros au SIAEP de Sioule et
Morge.

1-2— Eau traitée issue dédsine de St Ours :

L’usine de traitement deshu potable & St Ours les Roches a été construite pourtiperiee
- traiter prioritairement’au de Louchadiere qui contient der$enic (entre 25 et 35 pg/L) par la
mise encauvre du procédé « GEH » en fixanélement chimique sur un matériau a basey
hydroxyde de fer,
- réduire lagressivité deéau en reminéralisant (ajout de carbonate de calcium).
Ce traitement efficace permet, en sortiesihe, datteindre léquilibre calcocarbonique et un tawarsenic
compris entre 0 et 5 pg/L. Mélangée ensuite a 50% avec desrateg de Peschadoires (tauardenic
entre 12 et 16 ug/L), la qualité dedu mise en distribution pour les deux syndicats passe a un sasenit
de 10 pg/L (seuil réglementaire). Par contréquilibre calcocarbonique’ est alors plus atteint aprés ce
mélange des eaux. Cet équilibre pourra étre obtenu lofsguede Peschadoires sera aus®duilibre.

En 2018, 'lusine a produi® 997 449 md’eau(+160 088 m; + 5,64 % par rapport & 201 Bpit 95 % de

sa capacité de production annuelle contractuelle (3 153 8p0Q@la correspond a un volume journalier
moyen deau traitée de 8 212%j soit 95 I/s. Seuls deux arréts tlesine ont été nécessaires en 2018 (1 jour
pour des travaux du SIAEP de Sioule et Morge sur leur pongeaBeschadoires et 2 jours liés & une panne
du déshydrateur ausine de St Ours les Roches).

Le volume des eaux de services comptabilisé (nettoyagitrds £t vidange/rechargement de filtres), de
20266 m, est relativement identique a 2017 (- 266;m1,30 %).

2 — Production a partir des installations de Mazerier

2-1 La station de pompage de « la Vernue » :

Sur 2018, les volumes @hu brute pompés dans le bief de la Sioule ont été de 337 *8F32n % par
rapport a 2017), soit en moyenne 1 03% ou 12 I/s (sur 327 jours de fonctionnement). Duraahhée, 7
arréts du pompage et de la station ont été nécessairesir 8gs problemes liés '@toneur (arréts entre 2 a
15 jours selon les pannes), 1 pour un probléme de turbiditéalex de la Sioule (du 23 octobre au 5
novembre 2018).

2-2 L'usine de traitement de « la Contrée » :

L’usine de Mazerier a traité 305 266 (40 % par rapport a 2017), soit 93%/jmsoit 11 I/s (sur 327 jours
de fonctionnement).

La différence de volume'dau entre’entrée et la sortie deusine de Mazerier est de 32 613 it une
moyenne de 100 j, soit environ 1,2 I/s utilisé pour les eaux de servicedpate de filtres et extraction de
boues). Ce volume éau de service est inférieur a celui de 2017 (-27 453-4% %).

B - Volumes mis en distribution

1. Volumes eau produits et mis en distribution

Il faut différencier les volumes mis en distribution atpates installations de production du Syndicat, des
volumes mis en distribution pour subvenir aux besoins du Syindie schéma ci-apres présente les volumes
produits, mis en distribution et les apports/expdeau achetés ou échanges.
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SYNOPTIQUE « BILAN DES VOLUMES D’EAU PRODUITS, MIS EN
DISTRIBUTION, ACHETES OU ECHANGES »

Galerie de Production : ( 5 - e pess
Louchadiere iwssom [ Usine deProduction d’eau
SIOULEETBOUBLE / mem=m====Bd%.r  potable de SAINT OURS LES
RQCHES . -
o | Tl e il
Exhaure de co’:g;él':i:t,::e' | F i i
Peschadoires s |~ \ 2997 449 m® i /

SIOULE ET MORGE ]

Apport complémentaire
«eau brute » :
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- 47% | Réservoirs de Saint Ours
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Apports d’eau en gros Volume mis en distribution =

(Vproduit + Vacheté en gros — V vendu en gros)

Alimentation SIAEP SIOULE ET

Exports d’eau en gros

(acheté)
3 (vendu)

s s st | 2 292 1 86 m SIAEP Sioule et Morge 2 987 m?

e i SIVOM Sichon 5 238 m3

L R(I; gl | 90% SIAEP Vendat 4 046 m3
i ::: ok 3m SIVOM Reg Miniére 225 585 m3

enda 3m SIVOM RG Allier 624 m3
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3302 709 ront été produits par les usines de Saint-Ours et Mazerier (@& Yapport & 2017), soit 9048
m?/j, soit environ 104 I/s. Ce volume reste supérieur aux besoipsgs du Syndicat, mais il est important
de préciser que sur les 2 997449 m3 produits 'paine de St Ours, seuls 38% arrivent au réservoir des
Brayards. Le restant alimente le SIAEP de Sioule et Blorg

Au final, le volume total mis en distribution sur le résdauSyndicat est d2 292 186 m(+8 % par rapport
a 2017) Il est composeé :

@ des apports 'dau arrivant du Puy de DOme (mélange eau traitée’wdgnd/eau brute de
Peschadoires) a partir des Brayards (commune de Cha®d$)3 212m (+ 4% par rapport a
2017),

@ des volumes produits & partir de la station de Mazerigr lpoVille de Gannat305 260
(+40% par rapport a 2017),

@ des apports’éau en gros provenant du SIAEP de Sioule et Morge (« Les¢sP¢ead_a Bosse, Saint
Priest dAndelot), du SIVOM de la Vallée du Sichon, du SIVOM Rive Gadllier et du SIAEP
Vendat/Charmeil/St Rémy en Rolla2 194 ni (- 59% par rapport & 2017),

@ moins les exports’dau en gros pour le SIAEP Sioule et Morge, le SIVGadieh Miniére, le SIVOM
Rive Gauche Allier, le SIAEP de Vendat/CharmeillR&my en Rollat et le SIVOM de la Vallée du
Sichon :238 480 m (-27% par rapport & 2017).

2. Evolution des besoins mensuels (volumes mis en distribution) :

En 2018, le volume moyen journalieredu mis en distribution (volumes produits et volumes échamgés
achetés) 'gtablit a 6 933 ffj (6 675 ni/j en 2017). Le graphe ci-aprés présehfediution des besoins
journaliers moyens pour 2018 (sur la base des volumes mensudifrencie les besoins liés aux abonnés
du réseau du SIVOM Sioule et Bouble (en vert) de ceux liésf@utaiture deau (volumes échangés ou
vendus) hors syndicat (en rouge).
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C —Détail des achats d  'eau (a partir des facturations)

Les apports ‘@au en gros par le biaisimterconnexions réalisées par le SMEA (Syndicat mixte des éa

I’ Allier) comme celle du SIVOM Rive Gauche Allier & Souyigpeut fournir de’kau, aux autres syndicats
en situation de secours, a partir de puits en nappe adludalAllier (Contigny et Monétay-sur-Allier).
Cette eau ne contenant paardenic permet, par un mélange adapté, de distribueraunpotable ayant une
teneur en arsenic inférieure a 10 pg/l. Cet achedwdpeut 'swvérer nécessaire lorsquedine de Saint-Ours
produit insuffisamment ou est ‘aitrét.

ayant fa\Li/tOII’L:)rEﬁaSt g?usnzri‘gg{;?a?j: (en m) 2017 2018
1 - SIAEP Sioule et Morge(*) 945 75(Q 368 57p
2 —-SIVOM Rive Gauche Allier 107 962 8 459
3 —SIAEP de Vendat 4 73
4 —SIVOM de la Vallée du Sichon(*) (**) 29 922 38 15%
TOTAL DES ACHATS D’EAU  1+2+3 m° 1083 638 415 259

(*) De ces volumes facturés sont déduits les volumes foupaisle SIVOM Sioule et Bouble.
(**) Ces volumes facturés ne tiennent pas compte des veligeau utilisés pour le renouvellement de
I’eau au niveau des interconnexions.

En 2018, le Syndicat a acheté :

368 572 m au SIAEP Sioule et Morge pour une dépense de 16 819€2RT (0,048€ TTC/n).

Les volumes achetés ont diminués par rapport a 2017 (945 ¥%Md 2017). Ceci est di & une
meilleure production du captage de Louchadiere. Cett &stébasé sur le colt énergétique de la
production totale des exhaures de Peschadoires.

8 459 nt au SIVOM Rive gauche Allier pour une dépense de 1 7598HT (0,255€ TTC/n?).
Par rapport & &nnée précédente 2017, cet achat est en nette dimirL@ip®62 mMen 2017).

73 nt au SIAEP de Vendatpour une dépense de 270HT (0,390€ TTC/n?). L’interconnexion
SMEA entre le réservoir de Lourdy a Vendat (pour le SIAER/endat) et le hameau des Arcis sur
la commune de Brout Vernet (pour le SIVOM Sioule et Beualété faiblement utilisée en 2018.

38 155 m au SIVOM de la Vallée du Sichonpour une dépense de 20 63083T (0,582€
TTC/n?) correspondant ddchat deau pour alimenter les abonnés de Brugheas depuis le transfe
de la gestion deédau potable au SIVOM Sioule et Bouble depuis’l@fvier 2015.

Pour un total de 2 292 186 rhmis en distribution en 2018, les apports '@au en gros dans’Allier
représentent 62 194 M soit 3 %. En 2017 les apports extérieurs représentaient 6%. @e diminution
est essentiellement due a une utilisation moindre derterconnexion du SIVOM Rive Gauche Allier.

D —Détail des ventesd  'eau

1- Volumes deau fournis aux abonnés particuliers et aux collectivités

Il convient tout dabord de distinguer les volumesdu mis en distribution a partir du résedadduction
(voir ci-dessus), les volumesedu comptabilisés aux abonnés et ceux facturés aux collectsits le cadre
de la vente en gros. Avec un volumeal produit de 3 302 709%mt un volume mis en distribution de
2292186 m, les ventes’@au (particuliers et collectivités) atteignér873 855 m.
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Volumes deau vendus (en ) 2017 2018
1 - Volumes deau comptabilisés aux abonnés 1571 125 1641 90p
2 —Volumes vendus en gros facturés 311 298 231 949
SIVOM Région Miniére pour les communes limitrophes 57 771 59 7114
SMEA au réservoir des Manteaux 248 980 166 495
SIVOM Région Miniére 248 980 165 871
SIVOM Rive Gauche Alligr 0 624
SIAEP de Vendat/Charmeil/St Rémy-en-Rollat 2 442 4 046
SIVOM Vallée du Sichon 2105 1694
TOTAL DES VENTES D’'EAU 1+2 n? 1882 423 1873 855

(*)Les échanges et ventesehu avec le SIAEP de Sioule et Morge et le SIVOM de la \é@alié Sichon
(Brugheas) sont déduits des volumes achetés et donc des sodumesans facturation spécifique.

Le volume total d eau comptabilisé pour lannée 2018 est de 1 641 906 nh.e volume d eau vendu en
gros (facturé et non facturé) est quant & lui de 1 072 717°m

S'agissant de la vente en gros (sans les échahegs dvec le SIAEP Sioule et Morge), le syndicat a fourni
231 949 md eau, pour 61 669,50HT sans redevances (73 17869 TC) de recettes, ce qui correspond a
un prix moyen de vente de 0,3€F TC/n?. Cela représente 10%edu vendu sur les 2292188 deau mis

en distribution.

Les volumes ‘ctau dégrevés sont de 17 051 m3. lls sont relativement sesilaér rapport a 2017 (17 867
m®) (possibilité de dégrévement dés que le volurreaw relevé excéde le double de la consommation
moyenne enregistrée au cours des trois années précédentes).

Le volume deau consommé sans comptage est estimé a 95 96bemvolumes ‘@au de service sont
estimés quant a eux a 17 545 (mettoyage de réservoirs, désinfection des réseaux agvasixr purges de
lavage des conduites, surpresseurs, analyseurs en ligne).

2 — Précisions sur les ventesedu aux abonnés particuliers

Le nombre thbonnés recensés faisambiet dune facturation '@au en 2018 est de7 425 Le nombre
d habitants desservis (y compris secteur urbain de Gannadg &8 678 (population municipale INSEE
année 2018).

LesAnnexes 1 et Zorésentent Evolution des abonnés et des consommations par comma@d2ié 2017.
En croisant les données de ces deux annexes, il est possiBlgader des ratios de consommation.

A partir des
données 3 .
Nombre m?* consommeé/ 5 . .
de ) . m3 consommé Litres/
. d’ habitant/ abonnement/ . . .
consommations /habitant/an habitant/jour
. . abonnement an
facturées apres
dégrévement
Minimum 0,62 42,79 41,44 104,97
Maximum 1,99 141.99 140,43 384,73
Moyenne 1,53 90,42 59,04 161,75

On constate que la consommation moyerieauwl potable sur le territoire du SIVOM Sioule et Boublelest

59 m¥/habitant/an et que les besoirigali pour les abonnés du syndicat sont de 1 641 @®um Iannée
2018. Actuellement, la seule ressourtead potable du captage de Louchadiére (1 925 Spnersuffirait

pas a alimenter les abonnés du syndicat Sioule et Bmértee sans tenir compte des besoins liés aux eaux
de services de 17 545°3nfnettoyage des réservoirs, désinfection aprés travauxepulg lavage des
conduites, surpresseurs, analyseurs en ligne) et aux volueas @bnsommés sans comptage de 95966 m
(essais poteaux incendie, noauvre poteaux incendie, chassésaill assainissement).
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La deuxiéme ressource en eau potable du SIVOM Sioule et Bsubléa riviere de la Sioule et les
interconnexions avec le SMEA restent donc indispensables.

Il est important de préciser aussi que la desserte en ¢daditat collectif hest pas toujours individualisée.

Il peut donc y avoir plusieurs foyers regroupés sous un almembeunique (compteur général de
I'immeuble). De plus, dans les communes rurales, il faut temipte des abonnements liés aux compteurs
des activités agricoles (branchements herbagers et stahsjajui augmentent nettement les consommations
par habitant.

Globalement sur les 2 dernieres années, il est constaté tameestabilité de la consommatioredu
potable (+5 024 fy +0,3%). Certaines communes sont néanmoins concernées pdimimetion de leur
consommation (Bellenaves, Brugheas, Chantelle, Chari©bguvigny, Escurolles, Espionasse Vozelle,
Etroussat, Fourilles, Lalizoelle, Monteignet, Nades, Nave§eBmain de Salles, St Pont, St Priest, Saulzet,
Veauce, VicQ).

3- Suivi des consommations des abonnés

Au total, 35 285 factures ont été établies en régie pdI®I8 Sioule et Bouble en 2018.

Le suivi des consommations des abonnésaeicés par les agents du SIVOM au comptéeau a été
poursuivi en 2018. En effet, les index des compteurs situéstérieur de propriétés fermées ne sont pas
communiqués réguliérement par leur propriétaire. En agijgit de larticle 3.3 du réglement de services,
des courriers en recommandés avec accusés de réceptiomst |été adresseé.

D’autre part, la transmission des index par le site intestepossible depuis 2015. Ce modéctange a
permis en 2018 de recueillir 681 index et a ainsi facilit@leve des compteursedu potable (508 en 2017).
Le relevé des consommationsedu potable a été transmis a certaines communes duireraiosi qua
Vichy Communauté pour la facturation des redevances assairissenfectif.

4- Contrats thbonnement des abonnés

Tout au long de’année 2018, le syndicat a enregistré 975 mutatiteisodnés sur les 46 communes
membres, dont 287 pour la seule commune de GANNAT. Le syndicainsi pergu une recette
supplémentaire de 14 6Z5HT. Concernant les fins de compte (cl6tures de contcata)a représenté 789
émissions de factures pour un volume de 40 377 m

E — Indicateurs de gestion du réseau

1 —Vie des branchements

L’ histogramme ci-dessous retrace les statistiques relatives dda des branchements stgnsemble du
territoire du syndicat sur les 10 derniéres années :

Evolution du nombre de branchements par catégorie

Nb branchements
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En 2018, le nombre de branchements neufs est de 91 et a tédeesSalisation préalable de 222 visites et
I’émission de 222 devis. Ce nhombre de branchement a augraemspport a 2016 (79).

Les communes sur lesquelles ont été installés le plus de braeis neufs sont GANNAT (31), BROUT
VERNET (14), CHANTELLE (10).

Afin de faciliter la reléve des compteurs, la mise kg des branchements’ extérieur des habitations est
favorisée. En 2018 sur 37 devis réalisés, 22 branchement® atépacés.

Certains branchements ne sont plus reliées a des abonsesrentours, notamment lorsgjus’ agit
d habitations abandonnées, en ruine ou 'absence de propriétaire identifie. 22 branchements t@ént é
supprimés en 2018.

Le nombre total de branchements au 31 décembre 2018 est de Biad2hements.

2 — Cas particulier des branchements au plomb

Sur le territoire du syndicat, 16 branchements en plastaient & supprimer dont 14 sur Gannat et 2 sur
Brugheas. 6 branchements en plomb ont été supprimés a Geemdiranchements en plomb restant seront
supprimés en 2019 (8 sur Gannat et 2 sur Brugheas).

3 — Renouvellement de conduites et créatitantennes

Dés que ‘@st possible, techniguement et financierement, le sndissaie de renouveler en régie les
conduites thlimentation en eau potable dans les bourgs, ltmsgucommune engage des travaux pour son
compte (assainissement, enfouissement de réseaux.¥ecs

Travaux réseaux Renouvellement/renforcement Extension
Programme de travaux 2018 et 580 m (Brout Vernet, Voussac
marché avec maitris€cduvre en| (conduites en fonte, PVC du
régie PEHD de diamétres 60 & 150
mm)
Interventions en régie 854 m en communes rurpB® m en communes rurales
(Gannat, Biozat, Lalizolle) (Brugheas, Gannat, Ebreuil, 5t
(conduites en poly, fonte et Pv¢Germain de Salles, Saulzet)
diametre 40 & 160 mm) (conduites en poly, PVC, fonte
diametre 32 a 110 mm)
TOTAL 2434 m 636 m

Au total en 2018, 1 490 m de réseaux ont été soit renouvelés/renéscsoit étendus en régie par les
agents du SIVOM.

4 — DT et DICT dématérialisées

Préalablement a tous travaux en 2018, le SIVOM Sioule etlBauinstruit 1 314 Déclarationsldtention

de Commencement de Travaux (DICT) ou Déclarations dealixa(DT) dématérialisées (1 035 en 2017).
Les réponses concernant la présence, ou non, du réssaumbtable appartenant au SIVOM Sioule et
Bouble ont été établies et adressées de fagon démaéérialchague demandeur dans les délais impartis.

5 — Urbanisme

Les services du SIVOM Sioule et Bouble ont instruit 263 dossie2®#8, dont 102 demandes de permis de
construire, 149 demandes de certificdigrdanisme et 12 dossiers divers. Les avis concerremu potable
ont été établis et transmis aux services instructeurs coacerné

6 — Renouvellement du parc de compteurs

La majorité des compteurs installés ont des diametres demi®tn20 mm. En 2018, 20% du parc de
compteurs est agée de plus de 15 ang\(Géxe 3)

Or les compteurs agés ont tendance a « sous-compter », repaete le montant des recettes de ventes
d eau, les volumes comptabilisés étant moindres que ceuxnéaileonsommes.
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Donc en plus de'éntretien normal des compteurs destinés a supprimer lesedgpmEfectueux (calés,
fuyards..), des campagnes de renouvellement ont été mises en péscagents réalisent ces opérations de
« rajeunissement » du parc de compteurs dans les périodes atagseité.

En 2018,1 495compteurs ont été changés tout au longateke, dont 960 dans le cadre de la campagne de
renouvellement (communes de COGNAT LYONNE, TARGET, ST GERMBIN SALLES, BEGUES,
BIOZAT, MAZERIER, CHANTELLE, CHARMES, EBREUIL, CHOUVIGNY, TAXAT SENAT
BROUT VERNET, GANNAT).

Le camembert ci-aprés présente au 31 décembre 2018 la répatés compteurs selon les tranchége
(<10 ans, entre 11 et 15 ans, > 15 ans).

AGE DES COMPTEURS

20% 60%

m<l10ans mDellal5Sans m>15ans

Globalement, 80 % des compteurs du parc du syndicat ont moiid dms (similaire & 2017). Les
communes dont le nombre de compteurs de plus de 15 ansélmsgie(plus de 200) sont par ordre
décroissant, Gannat et Brugheas. Ces collectivités detairitairement faire’ bbjet des campagnes de
renouvellement pour 2019.

7 - Statistigues des fuites sur réseau

Le nombre de fuites sur le réseau (hors casses sur branchemerés) 84t tous diamétres confondus, dont
146 casses naturelles et 8 causées par des tiers (entrepriseticaliepsy.

Evolution du nombre de fuites sur réseau sur les 10 derniéres années

Nb de fuites réparées

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

| OTotal fuites sur conduites BFuies - casses nalurelles Dfuites - casses par Tiers |
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La répartition des fuites sur les mois danhée 2018 révéle des dégats provoqués par le gel sur les
compteurs en février (19 fuites sur 1 mois) et pengact de 'lalternance ‘dine période séche et de fortes
précipitations sur les sols en octobre (19 fuites sur le moispndBnque les fuites 2018 ont augmenté par
rapport a 2017.

Répartition mensuelle des fuites sur conduites
Année 2018
Total fuites
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8 — Indicateurs énergétiques

La majorité des installations servant a la productiomidigion de leau aux abonnés disposeurd
raccordement électrique permettant, au minimum letifomeement des matériels de télégestion (regards de
comptage, réservoirs) de faible puissance (forfaits det @5 &VA ou KW).

Certains réservoirs possédent des équipements électriquesopiéguents (dont pompes, surpresseurs)
nécessitant un comptage avec des abonnements var@an\e a 144 KVA (station des Nieres).

Les alimentations électriques des usiriesud potable’sffectuent en tarif jaune pour une puissance installée
de 42 kVA pour la station de la Vernue et de 78 kVA powtdsion de St Ours.

Le bilan des consommationsédergie électrique pourannée 2018 (hors consommation liée au siege du
SIVOM a Gannat) est d812 496 KWh consommés pour un montant de 91 415,25 HT (colt
abonnement, consommation et taxes diverses).

Les installations les plus consommatriceindrgie sont lisine de traitement de SAINT-OURS, la station de
reprise de VEAUCE « Bel Air », la station de pompage deMEERNUE a Mazerier.

Le ratio de KW consommé par®mis en distribution (2 292 1863nest de :0,3545 KW/nt. Le colt
moyen du KW ramené au’mis en distribution est d2039€ HT/m?>.

9 — Colts dexploitation des usines de production

@ la station de Saint-Ours les Roches (63) :

Le tableau ci-dessous récapitule les chargesptbitation par poste et calcule un codt pdrdneau traitée
(rappel : volume tkau traitée = 2 997 449%n

Charges Charges diverseg Total main
Charges utilités (entretien, d'oeuivrel Total charges
réactifs ('I:elecqm/ mamteqance, déplacement exploitation
énergie) sous-traitance)
CoQts€E HT 257 843,46 41 632,97 26 278,07 44 641,p8 370 395,78
Coltaunt€| g o5, 0,0139 0,0088 0,0149 0,124
HT eau traitée
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En 2018, le prix de revient Hn? d’ eau traitée & lisine de Saint-Ours étaitethviron 13 ct€/m?®, soit de 20
ct €/m® avec les charges de remboursement des annuités des empntirastés par le SIVOM Sioule et
Bouble lors de la construction deiine (montant un peu moindre par rapport aux 2%/até annoncés
initialement lors du montage du projet). Ce colintegre pas’achat deau complémentaire auprés du
SIAEP de Sioule et Morge.

@ Stations de pompage et de traitement de Mazerier (03)

(rappel : volume tkau traitée sorti€ dsine est de 305 260°m

Charges | Charges diverses Total main
Charges utilités (entretien, d'ceuvre Total charges
réactifs ('I:elecqm/ malnten_ance, (estimation) exploitation
energie) sous-traitance)
CoQts€E HT 14 079,24 25943,70 20 803,53 11696,33 72522,80
Coltau ni€
HT eau traitée 0,0461 0.0850 0,0682 0,0383 0,238

En 2018, le prix de revient o n? d eau pompée et traitée a La Vernue/Mazerier étaitviton 24 ct€/nr.

Les colts texploitation de’lusine de Mazerier et de ses ouvrages annexes restent supg@reains de
I'usine de Saint-Ours en®m eau traitée. Ceci est di a la vétusté des installations égesssitent une
surveillance et un entretien plus complet et & une consoométergétique importante liée au pompage de
I’eau dans la riviere Sioule.

10— Performances techniques du réseau

En 2018, le rendement du réseau déterminé sahalichteur de performance [P 104.3] att&@nt%, ce qui

est inférieur & 2017 (86,48%). Le renouvellement de certaBeaug et la poursuite de campagnes de
renouvellement des compteurseau les plus &gés permettent de maintenir un rendemenésdau
satisfaisant.

Le Schéma Directeur Alimentation en eau potable du SIVOM Sioule et Boubdststerminé en septembre
2018. Un programme de travaux pluriannuel ciblant prioetaént la résorption des fuitesedu sur les
trongons les plus impactés a été réalisé.

L’indice linéaire de pertes en réseau [P 106.3fest,18 n¥km/jour . L’indice des volumes non comptés
[P105.3] est d&,42 ni/km/jour . Ces deux indicateurs sont moins bons que ceux de 2017.

11 — Particularité concernarntentretien des poteaux incendie

Concernant les poteaux et bornes incendies, il est iengaie préciser que le syndicat peut, apres signature
d une convention avec la commune qui le demande, proaéadmntrole de bon fonctionnement des hydrants
de la collectivité (notamment le contréle du débits deydrants). Ces contréles sont différents et
complémentaires de ceux réalisés par les Services Dépatdemelincendie et de Secours (SDIS) qui a
uniquement une mission de reconnaissance opérationnelle.

En 2018, 43 communes ont bénéficié de cette prestation stotalnde 668 poteaux et 31 bornes. Le
syndicat peut également, aprés établissement de devigdpra’lentretien et a la réparation des hydrants.

Le comptage des prélévementsall sur certains poteaux incendie a permis de facturer 2688467 en
2017) a diverses entreprises. Il est important de rappelercegieprélevements’ehu doivent rester
exceptionnels et nécessitent au préalable le remplispagechaque utilisateur,’wh formulaire type
disponible auprés de chagque commune.
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F —Qualité de | ’eau distribuée

En 2018, IARS (Agence Régionale de la Santé) ddlier a réalisé 182 contrbles réglementaires sur tout le
réseau, afin de vérifier si la qualité dealu distribuée était conforme aux normes en vigueur. Enl&omemnt

le SIVOM Sioule et Bouble a effectué 456 controles compiéames dans le cadre de son autosurveillance
(laboratoire spécifiqgue basé au sieége du syndicat).

1 — Résultats des contréles réglementairesAlgeince Régionale de Santé (ARS)

Le rapport annuel 2018 de 1ARS de lAllier, présenté eAnnexes 4A/4B/4C/AD/AE distingue trois
entités de distribution:

@ La distribution a partir dééau provenant du Puy de Déme (mélange eau traitée desrcesssous
basaltiques de Louchadiére et de Peschadoires) ; les almwssesvis en amont du réservoir de la
Serre faisant dbjet dune surveillance renforcée (parametre arsenic) ;

@ La distribution a partir deunité de Mazerier (ressource de la riviere de la Siqae) la desserte en
eau de la Ville de GANNAT ; le secteur sud étant en paliieenté avec un mélangéedu de ces
deux unités de distribution ;

@ La distribution a partir de@au provenant de Bellerive sur Allier (eau de surfacBAlker) pour
alimenter les abonnés de la commune de Brugheas.

Les contrdles sanitaires confirment la bonne qualitééhatigique de’kau distribuée 100% des analyses
bactériologiques sont conformes.

2018 a été une année sans aucun dépasseraesenic. Par contre 1 anomalie au chlorure de vinyté a é
constatée en 2018 sur la commuttecthassiéres. Ceci est d(i aux fortes chaleurg£te En effet, le contact
des conduites en PVC datanadant 1980 et’@au a une certaine température provoque la formation de
chlorure de vinyle monomere. Des purges de réseau ont mdieenau probléme justiu la baisse des
températures.’lARS a néanmoins considérée quejlglité physicochimique était conforme a 100%.

La dureté de’kau est faible et dépend du type de ressoureaulreste douce et tres peu calcaire, mais
agressive. Lequilibre calcocarbonique, que ce soit a Mazerier ou@uS, nest donc pas atteint (conforme
mais parfois supérieur aux références de qualité). Des cotdscttrop faibles (<200uS/cm) sont
constatées sur le réseau de Gannat (conforme mais paddmsuinaux références de qualité).

La référence de qualité du paramétre carbone organimaé présente 2 dépassements sur le réseau
Mazerier-La Contrée. Ceci est due au fait qusithe actuelle traite partiellement ce paramétre.

En ce qui concerne les nitrates, les taux mesurés sont canfyes2,2 et 9,7mg/l, que ce soit sur le réseau
Sioule et Bouble, le réseau Gannat ou bien celui de Bagdleuil réglementaire maximal de 50 mg/l).

Les taux de pesticides sont quant a eux trés faibles voirdétertables.

2 — Résultats de&utocontréle du SIVOM Sioule et Bouble

Unesynthése des autocontrolestalisés par le SIVOM Sioule et Bouble est présentéenamexe 5

Les limites de qualité (présence de coliformes fécauxsepo@ ou de streptocoques fécaux) ont été
respectées en autocontrble dans 99,48 & 100 % des préléveralisds selon le réseau.

D’autre part, les marivres de renouvellement dedu de certains réservoirs et réseaux ont été poursuivies
en 2018 (purges ou mise en distribution/marnage).

Pour ce qui concerne le suivi en autocontrole aesénic au réservoir de La Serre (départ distribution vers
les communes), les analyses ont été réalisées par untéatsoextérieur agréé. La teneur moyenne en
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arsenic dans'¢au distribuée est de 7,96 pg/l (7,72 pg/l en 2017). Aucun dépassdraesenic ha été
constaté en 2018 ni pdaltosurveillance ni par les controles ERS.

3 — Mesures liées au Plan Vigipirate

Les mesures Vigipirate resteriadtualité en 2018. Cependant, le Syndicat essdimitier la surchloration de
I'eau qui peut étre aokigine de désagréments organoleptiques (minimurchtitge résiduel sur réseatedu
distribuée a 0,10 mg/l). La mise en place de cloturesestains sites en 2017 a été poursuivie en 2018.

Une étude de vulnérabilité des installations de producéb de distribution vis-a-vis des actes de
malveillance a été réalisée dans le cadre du schénw@ediralalimentation en eau potable. Les mesures
nécessaires au maintien de la satisfaction des besoinsapesrde la population lors des situations de crise
sont précisées. Ce document a été transmis aux servicEsadesh fin dannée 2018.

2 - Les Indicateurs Financiers

A -Prixdel ’'eau

La vente deau étant la principale recette du Syndicat, le prixehte de'eau est ajusté chaque année, pour
permettre’léquilibre budgétaire. lensemble des données ci-apres est détailnerexe 6Apour les tarifs
appliqués en 2018 et 2019 selon les tranches de consommatiom\eeste 6Bpour [ évolution du prix de
I’eau au rdepuis 2009. Des exemples de factures types (années 2018 et 2019)epmonsemmation de
120 ni sont présentés éhnnexesy.

Une part fixe dite « abonnement annuel », variable deldimamétre du compteur, est réclamée pour chaque
branchement en service. En 2018, la tarification 'dednnement selon les diamétres de compteurs a
augmenté de 8 HT suite & la délibération du Comité Syndical 2016-03-001tadhde 41€ HT (43,2%
TTC) est établi pour les abonnements des compteurs detdiard® mm et 20 mm représentant 98 % du
parc.
En 2018, le prix de vente dumi eau (hors abonnement) était de 2,Z19TC. Ramené a une facture de
120 m, le prix de leau est de 2,66 TTC/n? en 2019 (2,5& TTC/n? en 2018), y compris redevance
« lutte contre la pollution ».
La redevance du S.M.E.A. reste inchangée a © A3/n?.
Concernant les redevances revenamdgence de’' Eau Loire Bretagne :
la taxe sur les prélévementgau est de 0,0335HT /n?;
pour la redevance «lutte contre la pollution domestiquéowtes les communes y sont
assujetties : le taux unifié pour toutes les communes, est de®©FBOT,
la taxe « modernisation des réseaux de collecte » est apploygdad la facture’dau permet de
recouvrer, pour le compte de la commune, la redevarassainissement collectif sur les$ m
consommeés (cas de Saint-Priegtrdielot).

Toutes ces taxes et redevances qui font partie du prieae, Isont entierement reversées aux organismes
qui les fixent. Le SIVOM sert a collecter le produit de tzeses a travers la facturation des volunmiesad
consommeés par les abonnés.

B - Autres indicateurs financiers

1 — Caractérisation des recettes et charges de fonctionnement du budget principal

Le compte administratif 2018 du budget principal, indique Igserecettes de fonctionnement ont été de
4 404 362,71€ HT, dont 4 075 491,84€ HT (92,5 %) vient des ventes de produits fabriqués (article
70). Ainsi, la vente teau aux abonnés (compte budgétaire 70111) a dipemu@pport & 2017 avec 2601482,20
€ HT en 2018. Les recettes de la part fixalwbnnement ont quant a elles atteint 6843@HT en 2018
(672 561,46€HT en 2017). Cette augmentation est liée’audmentation de’dbonnement de€3 Le
camembert ci-dessous présente le détail des ventes detpi@duaie tkau aux particuliers, ventesedu en
gros, travaux, redevances.

Rapport annuel’dctivité 2018 des services publicedu et dassainissement du SIVOM de Sioule et Bouble 20/29



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018 : DETAIL DES VENTES DE PRODUITS

,0.0% m 70111 vente d'eau aux abonnés
a.9% 2-3%,

70118 vente d'eau en gros
= 70123 redevance prélévt ressource
m 701241 redevance pollution
] ggﬂ%sfi?:;wance “SMEA™
m 7041 travaux (branchements ...}
M 706121 Red modernisation réseau
7064 Location de compteurs
7068 Frais de dossiers

7083 locations diverses (antennes ...)

En 2018, les dépenses de fonctionnement ont légeremenemtégavec 3 908 894, BHT (3 856 256,31

HT en 2017). Lexcédent de fonctionnement a reporter au budget supypbine2019, aprés reprise du
déficit dinvestissement est de 1 280 851£261T. La répartition des dépenses de fonctionnement selon la
nature des charges dans le camembert ci-dessous permeiewe appréhender les caractéristiques
économiques du service.

REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

24.0%
m 011 charges a caractére général

012 charges personnel et frais
assirmilés

1014 re red e polluti

M 65 autres charges de gestion courante

m 66 charges financiéres

m 67 charges exceptionnelles

m 042/68 dotations aux amortissements
et provisions

Les charges a caractére général (article 011 = 1898 7€ HT) prennent une part importante dans les dépenses
(33,2%). On peut notamment citer comme postes endés: les achattedu, les frais de carburant et les colts
d énergie électrique et de réactifs pour le fonctioremtrdes usines, des pompages, .etc

Les charges de personnel et frais assimilés a@ik2) ont légerement augmenté et sont de 1 123 28 HJlen
2018. Cette augmentation est due au recrutemectygbdun agent qualité/assainissement a temps complet pour
un an pour compléter un temps partiel thérapeutijue éemps partiel pour reconversion professiorndlus
agent a temps complet pour remplacer un congé parent

2 —Données de la sectionimivestissement du budget principal

Les dépenses idvestissement sont de 1 521 979989T dont 864 963,2& HT pour les immobilisations
en cours- article 23 (56,8 %). Cet article correspondelnsemble des programmes de dépenses en cours liés
aux travaux sur les batiments administratifs et techniquescpiesiur les réseaux et les ouvrages AEP.

Le graphe ci-dessous détaille la répartition dpsrues liees aux programmes de travaux en coticte(aB).
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Ce sont le programme de travaux AEP 2017/2018 et les travautadiglitétion du réservoir de la Serre qui
représentent le montant le plus important des immohdissiten cours pour respectivement 298 09%14
HT (34,5%)/176 757,70 (20,4%) et 249 77420 T (28,9%).

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 - DETAIL ARTICLE 23 "IMMOBILISATIONS EN COURS"

20.4% ™ 2315-49 Travaux aux réservoirs

-\ 2315-57 Travaux divers

34.5%
[112315-84 PPI Louchadiére

10.4%

2315-114 Usine de traitement de Saint-Ours

1 2315-136 Travaux réhab usine MAZERIER
2315-143 Travaux au seuil et bief de la Vernue

%
B 2315-150 Programme de travaux AEP GANNAT

0.3% T2etT3
: 2315-153 Travaux au réservoir de la SERRE
0.0%

0.0%: 2315-154 Programme de travaux AEP 2017
1.9% Communes rurales

2315-156 Programme de travaux AEP 2018

Communes rurales

28.9%

Les recettes 'thvestissement 2018 sont de 1537 833&6MHT, compte tenu des amortissements des
immobilisations (937 323,7£). La situation nette au 31/12/2018 (aprés repriseededdent de 2017) est
donc excédentaire de 861 5183SH4IT.

3 - Dette et capacité de remboursemémtriexe 10)

Le montant total des annuitéethprunts (intéréts + capital) pouamnée 2018 est de 352 305&60it en
légere baisse par rapport & 2017 (- 19 59€R1 a dette en capital et le remboursemeanduités restent
importants du fait de la charge des emprunts contraotéslg construction deusine.

4 — Taux dimpayés, produits irrécouvrables et abandons de créances

Par le calcul du taux minpayés, il est possible de connaitre le niveau deiveement au regard du montant
total de factures émises au cours ‘@mrée (acompte et régularisation). Ainsi au 31/12/2[@l&ontant
dimpayés 2017 était de 145 345TTC pour un montant total facturé aux abonnés (y asmpxes et
redevances) de 3 622 228 TC, soit un taux ‘dmpayés de 4.01 % en 2018 (3.54 % en 2017).

En 2018, le syndicat a comptabilisé un montant de 18 7@TIBC de produits irrécouvrables aux termes
des procédures de recouvrement menées par le M. le EramBGannat.

Le syndicat ia pas réalisé’dbandons de créances a caractere social tel guieddék la liste des indicateurs de
performances.

5 — Participation financiére a une association humanitaire

Comme le permet la loi Oudin-Santini du 9 février 2005%yadicat apporte son concours financier depuis
2011 alassociation humanitaire « Vivre en brousse », basée a P468440). Cette association porte des
projets damélioration de la desserte en eau potable dans degesilfuraux du Sénégal.

Pour 2018, le Comité Syndical a renouvelé la contribdti@nciére du syndicat & cette association pour un
montant de 2 50€.
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C —Principales dépenses d  'investissement et de fonctionnement

Les principales dépenses payées au courexiertice 2018 sont présentées dans le tableau ci-apres.

1 — Programmes'thvestissements

Solde de la réalisation tun schéma directeur dalimentation
en eau potable

Géoréférencement de la cartographie

Solde du logiciel de gestion des abonnés

Travaux divers a l'usine de St Ours

Travaux de sécurisation des réservoirs (clétures)

Travaux réhabilitation réservoir de la Serre
Travaux divers de terrassement

Travaux AEP neufs (marchés de travaux)
* Solde du Programme de travaux AEP 2017

* Programme de travaux AEP 2018

Solde des travaux au seuil et bief de la Vernue

Acquisition de matériels

* Achat de compteurs’dau pour renouvellement
* Matériel industriel divers
* Renouvellement de matériel informatique

Acquisitions de véhicules et engins de chantier

* Deux véhicules légers et un camion

2 — Dépenses de fonctionnements

Nettoyage annuel des réservoirs

* Nettoyage extérieur sites Allier et puy de Déme (todésherbage)
* Nettoyage intérieur (désinfection annuelle des cuves)

Petits travaux de réfection de voirie et achats de granulats

3 — Les indicateurs de performances du service

Exploitant : SIVOM Sioule et Bouble
Type de gestion : Régie syndicale
Périmeétre dactivité AEP : 46 communes en 2018

49 910.00E HT

21 500.00€ HT
14 058.75€ HT
11 433.32€ HT
89 832.00€ HT

249 7742 HT
15516.0Z HT

298 099.14£€ HT
176 757.7CE HT
16 296.50€ HT

44 513 061T
27 357.0 € HT
11 470.30E HT

122 788.58& HT

18 056.48HT
96I000€ HT

24 806.2%€ HT
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Indicateurs Réglementaires selon le décret du 2 Mai 2007 - Anthexe

Indicateurs du Service Public d'Eau Pote

Unité Valeur
Qualité de Service a l'Usager
P101.1 | Taux de conformité analyses bactérologiques % 100.0
P102.1 | Taux de conformité analyses physico-chimique % 100.0
P151.1 | Taux d'occurrence des interruptions de service mogrammées nbre/milliers d'abonnés 8.84
P152.1 | Taux de respect du délai maximal d'ouverture deseamux branchements % 100.00
P155.1 [ Taux de réclamations Nbre/milliers d'abonnés 0.57
D151.0 | Délai Maximal d'ouverture des branchements pounteseaux abonnés heures 0
Gestion financiére et Patrimonia
P103.2 | Indice de connaissance et de gestion patrimonialeéd®saux d'eau potable 125.00
D101.0 [Estimation du nombre d'habitants desservis nbr 26678
D102.0 |Prix T.T.C. du service au m3 pour 12 € 2.58
P109.0 [Montant des abandons de créances ou des versements a un fonal idiasté em? 0
P153.2 | Durée d'extinction de la dette de la collectivité Années 5.44
P154.0 | Taux d'impayés sur les factures de I'année précédente % 4.01
P107.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux d'ealbpo{&o) % 0.40
Performances environnementales
P104.3 | Rendement du réseau % 84.05
P105.3 | Indice des volumes non comptés m¥km/j 1.42
P106.3 | Indice linéaire de pertes en réseau m¥km/j 1.18
P108.3 | Indice d'Avancement de la protection de laressoarceau | %
| __SIVOMS & B - Captage de La Louchadiére (Saint Owstes)R | % | 80 |
__SIVOMS &B - Prise dEaude La Vernue surla@leatrier | Z 80 ____
__SIVOMRive Gauche Allier - Captage de Monétay (migppdllier, | ________ LCT NC ____
| __SIVOMRive Gauche Allier - Captage de Contignye(dagillier e Y. NC ]
__SIVOM Vallée du Sichon - Prise d'eau de Claud®OERELsur l'Allier (Bellerive surA % _ ] NC ____
SIAEP Sioule & Morge - Captage de Péchadoirer6SeOR.) % NC

4 — Informations diverses

1- Réunions du Comité syndical, du Bureau et des Commissions

Courant 2018, plusieurs réunions se sont tenues :

Le Comité syndical’est réuni en assemblée génécatg fois :
le 27 avril (vote des comptes administratifs et de ge20dr7),

le 22 juin (vote des Budgets supplémentaires 2018, présentatRR@S),
le 27 septembre (présentation du schéma directalimentation en eau potable)

le 29 novembre (débatatientation budgétaire),
le 19 décembre (vote des budgets primitifs 2019).

Le Bureau syndical’est réunihuit fois en 2018 : 18 janvier, 27 février, 27 mars, 12 juin, 20 juin
(visite des travaux du réservoir de la Serre), 5 juillesegfiembre et 4 décembre,
La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPE&f) réunie le 5 juin pour la

pr

ésentation du rapport annuel 2017,

La Commission @ppel doffres sest réunieune fois en 2018 afin thttribuer divers marchés : le 18
septembre,
La Commission des financesest réuniedeux fois: le 12 juin et le 4 décembre (budgets primitifs
2019).

2-

Passation de marchés publics

En 2018, un certain nombre de marchés et de mises en mmmeuont été lancés. Pour les marchés
supérieurs a 20 0COHT, le détail est listé eAnnexe 8 Globalement, les principaux achats ont été :

La réalisation de programmes de travaux pour le renometiede réseauX ehu potable en 2018,

Le géoréférencement de la cartographie du SIVOM.
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lIl - Le service public de | 'assainissement

Les statuts du SIVOM Sioule et Bouble donnent la possibilité coamxmunes du territoire’ @dhérer aux
compétences liées ‘absainissement par simple délibération :

Option n° 1: «compétence optionnelle et totale dans le domain€ edglbitation des réseaux
d assainissement et ouvragégplration collectifs»,

Option n° 2 : « compétence optionnelle dans le domain€ agshinissement non colleckif

1 — Indicateurs technigues et financiers

A — Assainissement collectif (A.C)

La commune d&aint-Priest d Andelot est actuellement la seule commune a avoir opté poler transfert
de la compétence assainissement collectif au SIVOM Sioule eiuble (option 1).

Les modalités 'éxploitation de ’lssainissement collectif de cette commune sont décrites dae
convention renouvelée ad fanvier 2015 pour une durée de 13 ans.

L’activité du SIVOM pour la commune de St Priest conceémgloitation de 1 973 m linéaire de réseaux
séparatifs créés en 2000, 430 m de conduites de refoulemertpdstes de refoulement et une station
d épuration de type filtre planté de roseaux de 130 équiviaddritants mise en service le ler novembre
2012.

Un agent chargé de la surveillance des installatiods etlevé des indicateurs de fonctionnement se rend sur
place au moins une fois par semaine. Il suit, dans desatblde bord spécifiques,élolution des
parameétres 'éxploitation (notamment la charge hydrauliqueehtrée de la station). Les mesures mises en
place par le SIVOM, pour réaliser un entretien réguliefréquent, visent a limiter éncrassement des
ouvrages.

Un rapport dactivité est rédigé annuellement et transmis en mafiede présenter les résultats du suivi
d exploitation et faire le point sur les événements oblpnoes rencontrés.

Les ouvrages’dssainissement de la commune de St Priéstdglot sont en état satisfaisant. Ceci est validé
par les résultats déalutosurveillance de la STEP. Des prélévements ponctuelséseahr le syndicat le 3
octobre 2018 et analysés par le laboratoi@nalyses de la ville de Clermont Ferrand, démontrent un
respect des exigences épuratoires réglementaires

Le 23 novembre 2018, la société SUEZ a effectué un hydroculagmste de relevage de la station
d épuration, du poste de relevement situé vers la mairg qile de’huget basculant. Le faucardage des
roseaux a éteé réalisé par le syndicat en décembre 2018.

Concernant les coltsexploitation 2018 : les dépenseslévent a 6 960.48 HT et les recettes a 4 18821
HT. Le bilan comptable du budget annexe 'dsdainissement collectif, fait donc apparaitre un défecit
2772.22€ HT. Celui-ci sexpliqgue pour partie par le double remboursement (2017 et 204 8udget
annexe vers le budget principal des charges de perstrdeehestion courante.

B — Service publicde | ’assainissement non collectif (SPANC)

41 communes ont opté pour le transfert de la compétesegnassement non collectif au SIVOM Sioule et
Bouble (option 2).

Au total sur I’année 2018, 641 contrbles ont été réalisés.
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1. Contrble des installations neuves et réhabilitées

60 dossiers ont été déposés poimstallation dun dispositif dassainissement non collectif (ANC) neuf ou a

réhabiliter. Ce nombre de demandes est légérenfiéritim a 2017 (88 en 2017).

Suite & ces demandés®; contrbles de conception/implantatioront été réalisés, ainsi q6é controles de

réalisation des travaux avant recouvrement des ouvrages

Le travail dinformation du SPANC auprés des particuliers et despiges a permis’dbtenir un taux de

conformité des installations neuves ou réhabilitées psadtd 00 %.

Nombre de visites annuelles concernant les dossiers neufs
160

140

120

100

80

60

40

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M Conception M Réalisation

2. Contrble des installations en vente

146 controles ont été réalisés dans le cadre de transadtionobilieres. En effet un diagnostic
assainissement est obligatoire en cas de vente depuigdevier 2011. Les diagnostics, ayant une validité

de 3 ans, sont a refaire en cas de vente.

Total des ventes
160

140

146
140
127 127
120
100
82
80
60 :
40 34
18
50 15
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
m Total des ventes

3. Contrble de bon fonctionnement

Depuis mars 2018, des contréles de bon fonctionnement saligéséselon une frégquence de 8 ans
conformément au vote du comité syndical de décembre 20155. [€® ans les techniciens interviendront sur
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chacune des communes par quartier. En totalité, 363 centtéléon fonctionnement ont été réalisés en
2018.

4. Bilan du parc tnstallation du SPANC

5 503 installations’dNC sont recensées dans le SPANC du SIVOM Sioule et Boublehi@e sera bien
entendu réajusté une fois que la mise a jour de la base iéedosera terminée dans le courant alnke
20109.

Installations non conformes Installations non conformesyant
Installations conformes | n'ayant pas dmpact sur la salubrité publique un impact sur la salubrité publique
ou sur I'environnement ou sur I'environnement
Nb d'installation 401 1875 3227
Pourcentage 7.3 34.1 58.6

A ce jour, il est comptabilisé 401 installations conformegpres la réglementation en vigueur, soit 7,3% du
parc dassainissement non collectif et 34,1 % des dispositiist pas dmpact sur la salubrité publique ou
sur fenvironnement.

Le taux dinstallations non conformes ayant un impact sur la sauptibligue ou environnemental est de
58,6 % sur le territoire.

5. Relances et suivi des dossiers

Le suivi des courriers et des travauagbainissement non collectif a été poursuivi en 2018. Audntaé
début dannée 2019, le SPANC a réalisé et envoyé :

70 courriers informatifs aux abonnés concernés’pahat dune habitation, sachant que le délai de
mise aux normes des systémeasdainissements non collectifs est de 1 an a compter digda
d achat. Suite a ces courriers, 7 dossiers ont été mis aJjobNC a été réalisé et contrblé, 5 avis
favorables ont été donnés pour démarrer les travaux, ghshe maison qui va étre détruite
prochainement.

30 relances pour la vérification de la bonne exécutios davrages pour les travaux
d assainissement non collectifs par lettre simple ou coureier recommandé (visites de
préconisations réalisées en années N-1). Suite a cesesgldficcontrbles ont été réalisés. Il est
important de préciser que, 11 ANC vont étre réalisés turannée 2019. A ce jour, 9 dossiers
restent en attente de réponse.

6. Bilan comptable du service

Les tarifs 2018, appliqués par le SPANC pour les visites nkedbes réglementaires se répartissent comme
suit :

Avis sur le projet : 86,26 HT (94,83€ TTC)

Avis de conformité du dispositif installé : 74,8HT (82,36E TTC)

Controéle de bon fonctionnement : 63261T (69,58€ TTC)

Contr6le diagnostic : 76, 78HT (84,45€ TTC)

Le SPANC bénéficie'dne aide de Agence de’Eau LOIRE-BRETAGNE a hauteur de 60 % pour chaque
dossier ANC « neuf ou réhabilité » instruit (avis sur prdjetvis de conformité). Pour les contrbles réalisés
en 2018, le SPANC devrait percevoir en 2018, environ 680d®subvention déAgence de’'Eau.

Les comptes 2018 du budget annexe desshinissement non collectif indiquent’a&u section de
fonctionnement, le total des recettéslés/e a 52 388.2€ HT, pour une dépense globale de 85 874 HT.

638 factures ont été émises par le SIVOM Sioule et Boubleldaagire de ce service, contre 278 en 2017,
due a la mise en route des contréles de bon fonctiombénpertir davril 2018.
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La situation nette au 31/12/2018 est de + 79 73E.3@ette situation est due au report des excédents
antérieurs a hauteur de 113 223€2T.

2 — lLes indicateurs de performance du service public de
|’assainissement  — Année 2018
Pour | "assainissement collectif (uniguement commune de Saint-Priest d 'Andelot)
Indicateurs Réglementaires selon le décret du 2 Mai 2007 - Anthexe
Indicateurs du Service Public de I'assainissement aiif
Unité Valeur
Qualité de Service al'Usager
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eas usé % 98.46
Gestion financiére et Patrimoniale
P103.2 | Estimation du nombre d'habitants desservis par le réseaoltiEcte nbr 130
P202.2 [Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux % 60
P253.2 [Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecteedas usées % 0
Performances environnementales
D202.0 [ Nombre d'autorisations de déversement d'effluentiuistriels au réseau nbr 0
D203.0 | Quantité de boues des ouvrages d'épuration kg 0

Pour | 'assainissement non collectif (41 communes rattachées au SPANC en 2018)

Indicateurs Réglementaires selon le décret du 2 Mai 2007 - Anthexe
Indicateurs du Service Public de l'assainissement nonemif
Unité Valeur

Qualité de Service al'Usager

Gestion financiére et Patrimoniale

D301.0 | Evaluation du nombre d'habitants desservis par le SPédtiation) nbr 13750
D302.0 [Indice de mise epeuvre de I'ANC max: 140 80
Performances environnementales

P301.3 | Taux de conformité des dispositifs dANC % 41.36

L’indicateur P302.0 (indice de miseavre de IANC) reste faible étant donné :
- la réalisation partielle de la délimitation des zdassainissement non collectif,
- I'absence de mise eauvre du diagnostic du bon fonctionnement’entretien des installations.

L’indicateur P301.3 (taux de conformité des dispositif\Ne€) est calculé a partir du nombre de contrbles
d'installations ANC jugées conformes (dispositifs neufs/réhabilités etodisifs ne présentant pas de
dangers pour la santé des personnes ou de risques avérdtdmn e |environnement), divisé par le
nombre total dnstallations contrdlées depuis la création du SPANC*garivier 2005.
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V- Conclusion

Durant toute'lannée 2018, toutééquipe du SIVOM de Sioule et Boubleest mobilisée pour rendre un
service public de qualité aupres des usagers en matigestlen de’hlimentation en eau potable, de
I’assainissement collectif, deas$sainissement non collectif et des poteaux incendie. lisfasdbn des
abonnés reste la motivation principale des agents quilepa professionnalisme, renforcent au quotidien
leur savoir-faire et’adaptent aux évolutions techniques et réglementaires

Parmi les dossiers phares menés en 2018 :

@ La maitrise thuvrage de la réhabilitation de la priseal de la Vernue étusine de Mazerier a fait
I’objet de réflexions intenses. Le SMEA sera maitmidtage de cette opération et la financera
entierement. Le SIVOM Sioule et Bouble en séexgloitant. Le lancement de la consultation des
entreprises devrait aboutir dans le courantaienée 2019.

@ Le schéma directeur @imentation en eau potable du SIVOM Sioule et Boubléédigalisé. Un
programme de travaux sur 20 ans de 60 millioesrds va permettre améliorer la qualité dédau
distribuée aux abonnés,amnéliorer le rendement du réseau avec le renouvelledeedf3km de
réseaux par an et de sécurisapprovisionnement en eau.

@ Un programme de travaux de renouvellement de certésmsaux thau potable a été établi en
fonction de 'létat des réseaux et selon les opportunitésnénagement des collectivités. Les
campagnes de changement des compteurs les plus agéspanirétavies.

@ La sécurisation des réservoirs perdure avec la mise en pacttdres et la réhabilitation du
réservoir principal du syndicat, le réservoir de la&er

@ La mise en place des contrbéles de bon fonctionnementaskinissements non collectifs avec la
réorganisation compléte du service assainissement. Des caspigterrain sont effectuées tous les
ans sur chaque commune par quartier afabtenir un contréle des assainissements tous les 8 ans
sur la totalité de chaque commune.

@ L'utilisation du nouveau logiciel de gestion des abonnés etablpadepuis le 4 janvier 2018
simplifie les démarches administratives et favorise keran place de la mensualisation tout au long
de lannée 2019.

@ Les reglements de service eau potable et assainissemertllrotif ont été actualisés. La diffusion
est cours sur les différentes communes du territoire.

Conformément a ce qui a été voté par le Comité Sghdiaugmentation du montant dalhonnement eau
potable sur ces trois derniéres années prend fin en 2018reveerniere hausse de 268 T, proratisée en
fonction des diametres des compteurs. La part varialpeixide | eau nest pas augmentée et reste stable.

Fait a Gannat, le 14 mai 2019

Le Président
Gérard LAPLANCHE
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ANNEXE 1

EVOLUTION DU NOMBRE D

ABONNES PAR COMMUNE DE 2012 A 2018

2012 2013 2014 2 015 2 016 2017 2018

BARBERIER 87 87 88 90 90 90 90
BEGUES 192 193 194 194 194 194 195
BELLENAVES 815 819 826 830 834 830 829
BIOZAT 446 452 457 462 468 465 468
BROUT-VERNET 722 729 726 742 746 744 756
BRUGHEAS 771 781 786 797
CHANTELLE 721 720 724 728 733 740 747
CHAREIL-CINTRAT 241 239 239 239 239 239 241
CHARMES 206 207 208 208 209 209 211
CHARROUX 353 354 356 356 358 356 357
CHEZELLE 149 148 150 151 151 151 152
CHOUVIGNY 322 322 322 323 321 317 315
COGNAT-LYONNE 353 357 357 360 361 360 371
COUTANSOUZE 140 140 140 141 142 141 142
DENEUILLE 89 89 89 90 90 90 90
EBREUIL 929 934 933 942 938 945 948
ECHASSIERES 344 343 340 342 339 341 339
ESCUROLLES 407 417 416 419 424 423 431
ESPINASSE-VOZELLE 474 485 497 501 506 509 516
ETROUSSAT 398 405 403 409 411 407 409
FLEURIEL 279 277 276 279 279 284 283
FOURILLES 136 135 136 136 137 135 136
GANNAT 2941 3025 3047 3085 3141 3165 3237
JENZAT 358 358 356 356 350 348 348
LALIZOLLE 326 328 325 326 325 321 320
LE MAY ET-D'ECOLE 190 191 191 190 192 193 196
MAZERIER 212 217 218 221 220 217 218
MONESTIER 301 304 305 305 306 306 306
MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT 160 161 160 160 162 165 165
NADES 139 140 141 141 141 139 137
NAVES 124 123 123 121 123 121 122
POEZAT 91 94 95 95 96 97 97
SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT 462 465 465 472 475 475 473
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES 294 294 294 294 294 293 296
SAINT-PONT 335 341 348 354 359 363 367
SAINT-PRIEST-D'ANDELOT 124 128 128 128 129 130 131
SAULZET 214 219 221 221 225 226 228
SERBANNES 437 442 444 446 452 453 457
SUSSAT 123 123 123 124 127 127 128
TARGET 288 289 292 281 280 271 269
TAXAT-SENAT 132 132 134 134 134 134 136
USSEL-D'ALLIER 138 138 138 139 138 137 138
VALIGNAT 68 66 67 65 66 66 66
VEAUCE 61 61 61 61 61 61 61
VICQ 268 267 266 268 268 265 265
VOUSSAC 437 439 443 441 441 439 441
16026 | 16197 | 16262 | 17141 | 17256 | 17268 | 17425
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ANNEXE 2

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR COMMUNE

(Totalité des consommations relevées)

DE 2008 A 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BARBERER 8536 m3 7898 m3 9725 m3 7376 m3 8221 m3 6970 m3 6723 m3 10 100 m3 8 666 m3 7643 m3 9155 m3
BEGUES 12152 m3 14 834 m3 14 136 m3 14 441 m3 17 188 m3 15041 m3 13795 m3 13 104 m3 14 380 m3 13094 m3 16 499 m3
BELLENAVES 73039 m3 75080 m3 74942 m3 72 899 m3 69 238 m3 67 094 m3 68 393 m3 63 813 m3 65 648 m3 67300 m3 63 924 m3
BIOZAT 37775 m3 37 605 m3 34615 m3 38324 m3 38244 m3 31651 m3 39 199 m3 34183 m3 36 340 m3 38077 m3 38232m3
BROUT-VERNET 71238 m3 66 875 m3 72926 m3 70670 m3 77656 m3 72313 m3 70 377 m3 65 482 m3 73 248 m3 68 589 m3 71524 m3
BRUGHEAS 64177 m3 76 004 m3 86943 m3 77143 m3
CHANTELLE 108 865 m3 57332m3 58 044 m3 62 482 m3 53815 m3 63 565 m3 50 669 m3 58 913 m3 56 403 m3 74301 m3 36 957 m3
CHAREL-CINTRAT 19957 m3 20319 m3 20342 m3 19712 m3 2589 m3 37271 m3 19553 m3 19 880 m3 24 697 m3 21210 m3 22119m3
CHARMES 17 130 m3 17 652 m3 17729 m3 19 109 m3 21219 m3 16 923 m3 17513 m3 17 471 m3 18 862 m3 19894 m3 20021 m3
CHARROUX 21023 m3 21448 m3 17239 m3 22252 m3 18754 m3 28 964 m3 17815 m3 22 586 m3 19 413 m3 24793 m3 21153 m3
CHEZELLE 12200 m3 13194 m3 11271 m3 11398 m3 11297 m3 12 164 m3 10 601 m3 11477 m3 11470 m3 12455 m3 13902 m3
CHOUVIGNY 21588 m3 22471 m3 21768 m3 22903 m3 19 669 m3 21493 m3 19 843 m3 18 743 m3 19 678 m3 20109 m3 19 909 m3
COGNAT-LYONNE 36343 m3 38158 m3 45 142 m3 42 065 m3 38710 m3 35067 m3 36 152 m3 35116 m3 38 066 m3 37398 m3 38525 m3
COUTANSOUZE 8427 m3 8912m3 7366 m3 8080 m3 9345 m3 9399 m3 9 040 m3 8365 m3 9 604 m3 9294 m3 9742 m3
DENEUILLE 9561 m3 11033 m3 6939 m3 7458 m3 8422 m3 6515m3 6 689 m3 7498 m3 9752 m3 7660 m3 7397m3
EBREUIL 98 548 m3 89 262 m3 90571 m3 92 925 m3 88 494 m3 87 823 m3 83 603 m3 79 660 m3 89 711 m3 85336 m3 92 672 m3
ECHASSIERES 28110 m3 31423 m3 24720 m3 34518 m3 27696 m3 23238 m3 29 654 m3 30930 m3 30892 m3 30191 m3 30252 m3
ESCUROLLES 45590 m3 45 363 m3 43 081 m3 46 094 m3 48439 m3 43707 m3 43197 m3 44 395 m3 48 130 m3 48374 m3 46 838 m3
ESPINASSE-VOZHLE 43454 m3 42 440 m3 45 652 m3 50 604 m3 50996 m3 43 244 m3 44 764 m3 48 901 m3 46 064 m3 51285 m3 50 284 m3
ETROUSSAT 34334 m3 35524 m3 35721 m3 39964 m3 34927 m3 28 627 m3 29 165 m3 32049 m3 29 860 m3 29975m3 27 064 m3
FLEURIEL 52451 m3 31967 m3 28133 m3 33439 m3 29984 m3 27201 m3 25 405 m3 31384 m3 30863 m3 28 685 m3 30 869 m3
FOURILLES 9408 m3 8933 m3 9236 m3 8434 m3 10 064 m3 8561 m3 8235m3 12 842 m3 8741 m3 8354 m3 8033 m3
GANNAT 24919 m3 24 627 m3 23076 m3 31446 m3 200123 m3 268 337 m3 332487 m3 334 489 m3 322304 m3 338184 m3 362 615 m3
JENZAT 23372 m3 22 665 m3 23381 m3 24 350 m3 25420 m3 24 432 m3 20 483 m3 23249 m3 22 486 m3 21789 m3 23513 m3
LALIZOLLE 23366 m3 21444 m3 23687 m3 26 058 m3 25180 m3 28 809 m3 24 438 m3 26239 m3 31330 m3 29147 m3 26 204 m3
LEMAYET-DECOLE 15460 m3 13031 m3 13768 m3 16 091 m3 23925 m3 15367 m3 12273 m3 15193 m3 12712 m3 13098 m3 16 290 m3
MAZERER 21364 m3 20075 m3 18270 m3 23400 m3 21774 m3 20 305 m3 20981 m3 21624 m3 20852 m3 16 175 m3 20202 m3
MONESTIER 26 688 m3 28529 m3 36 313 m3 32749 m3 25562 m3 32877 m3 25386 m3 29099 m3 28 089 m3 30397 m3 32341 m3
MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT 23309 m3 29734 m3 22 462 m3 24984 m3 24 824 m3 24 483 m3 22771 m3 24 854 m3 27012 m3 21349 m3 19 984 m3
NADES 6637 m3 6963 m3 6816 m3 7601 m3 7945 m3 7716 m3 7431m3 6937 m3 7693 m3 8274 m3 7860 m3
NAVES 6442 m3 5303 m3 5467 m3 5679 m3 6545 m3 5825m3 6148 m3 4767 m3 5768 m3 6459 m3 6108 m3
POEZAT 5854 m3 6140 m3 6232 m3 6933 m3 6774 m3 6802 m3 7621 m3 5883 m3 6917 m3 7030 m3 8009 m3
SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT 31516 m3 33119 m3 34 467 m3 37499 m3 39966 m3 40114 m3 32279 m3 37683 m3 37970 m3 44590 m3 53363 m3
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES 37279 m3 31905 m3 35891 m3 34709 m3 32062 m3 29 249 m3 29118 m3 30431 m3 31505 m3 28187 m3 27 888 m3
SAINT-PONT 34501 m3 36 601 m3 39433 m3 41897 m3 42052 m3 37 465 m3 35998 m3 38391 m3 41758 m3 40269 m3 38079 m3
SAINT-PRIEST-D'ANDELOT 11954 m3 13 085 m3 13292 m3 12 880 m3 12332 m3 13083 m3 10912 m3 9182 m3 10 821 m3 10367 m3 9353m3
SAULZET 16 549 m3 15899 m3 15782 m3 17738 m3 20371 m3 16 520 m3 15 158 m3 18 550 m3 16 162 m3 17553 m3 16 975 m3
SERBANNES 42175 m3 39 407 m3 40999 m3 44072 m3 45854 m3 41518 m3 42 559 m3 45 464 m3 41746 m3 44610m3 46 602 m3
SUSSAT 5039 m3 5215m3 4824 m3 4952 m3 5328 m3 4861 m3 4657 m3 4434 m3 6081 m3 4895 m3 4938 m3
TARGET 29196 m3 34 358 m3 32 846 m3 29434 m3 30860 m3 30293 m3 28078 m3 32448 m3 31170 m3 35527 m3 40871 m3
TAXAT-SENAT 16 121 m3 15334 m3 14 217 m3 15 665 m3 15705 m3 13922 m3 13 066 m3 14 446 m3 12 396 m3 11746 m3 12 659 m3
USSEL-DALLIER 8973 m3 8337m3 8593 m3 9183 m3 9579 m3 11402 m3 7578 m3 8806 m3 8 659 m3 9431 m3 9291 m3
VALIGNAT 3425m3 4445m3 3197 m3 3313m3 3293 m3 3272m3 3215m3 3009 m3 4093 m3 3443 m3 3727m3
VEAUCE 2343 m3 2882m3 3634 m3 2956 m3 2908 m3 2955m3 2905m3 2216 m3 2815m3 3042 m3 2653 m3
VICQ 19304 m3 20341 m3 20247 m3 19 240 m3 21490 m3 20916 m3 19 247 m3 19 000 m3 21272 m3 21364 m3 19934 m3
VOUSSAC 29514 m3 33280 m3 32094 m3 37122 m3 33757 m3 35031 m3 28238 m3 35801 m3 38 206 m3 40374 m3 41611 m3
1235029m3(1170442m3|1 168 286 m3|1235098 m3|1 368596 m3|1422 385 m3 (1403412 m3{1523264 m3|1556309m3|1598260 m3|1 603284 m3
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ANNEXE 2 (suite)

EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE 2012 a 2018
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ANNEXE 3

STATISTIQUES D sAGE DES COMPTEURS

<10 ans De 11 a 15 ans >15 ans Total
nombre de nombre de nombre de nombre de
F——— pourcentage F——— pourcentage F——— pourcentage Ol pourcentage
BARBERIER 58 64.44% 12 13.33% 20 22.22% 90 100.00%
BEGUES 150 76.92% 23 11.79% 22 11.28% 195 100.00%
BELLENAVES 564 67.63% 157 18.82% 113 13.55% 834 100.00%
BIOZAT 308 65.39% 139 29.51% 24 5.10% 471 100.00%
BROUT-VERNET 576 81.59% 80 11.33% 50 7.08% 706 100.00%
BRUGHEAS 191 23.99% 183 22.99% 422 53.02% 796 100.00%
CHANTELLE 558 74.40% 126 16.80% 66 8.80% 750 100.00%
CHAREIL-CINTRAT 181 75.10% 45 18.67% 15 6.22% 241 100.00%
CHARMES 113 53.55% 90 42.65% 8 3.79% 211 100.00%
CHARROUX 301 83.84% 29 8.08% 29 8.08% 359 100.00%
CHEZELLE 108 71.52% 13 8.61% 30 19.87% 151 100.00%
CHOUV IGNY 261 81.56% 21 6.56% 38 11.88% 320 100.00%
COGNAT-LY ONNE 295 78.88% 41 10.96% 38 10.16% 374 100.00%
COUTANSOUZE 54 37.24% 53 36.55% 38 26.21% 145 100.00%
DENEUILLE 28 30.77% 19 20.88% 44 48.35% 91 100.00%
EBREUIL 521 57.38% 263 28.96% 124 13.66% 908 100.00%
ECHASSIERES 251 73.61% 31 9.09% 59 17.30% 341 100.00%
ESCUROLLES 269 62.41% 59 13.69% 103 23.90% 431 100.00%
ESPINASSE-VOZELLE 385 74.61% 64 12.40% 67 12.98% 516 100.00%
ETROUSSAT 285 75.80% 26 6.91% 65 17.29% 376 100.00%
FLEURIEL 189 66.78% 71 25.09% 23 8.13% 283 100.00%
FOURILLES 97 71.32% 15 11.03% 24 17.65% 136 100.00%
GANNAT 1143 35.65% 884 27.57% 1179 36.77% 3206 100.00%
JENZAT 253 71.88% 46 13.07% 53 15.06% 352 100.00%
LALIZOLLE 235 71.87% 40 12.23% 52 15.90% 327 100.00%
LE MAY ET-D'ECOLE 102 52.58% 67 34.54% 25 12.89% 194 100.00%
MAZERIER 115 52.75% 90 41.28% 13 5.96% 218 100.00%
MONESTIER 181 59.15% 55 17.97% 70 22.88% 306 100.00%
MONTEIGNET-SUR-L'ANDELOT 92 56.10% 54 32.93% 18 10.98% 164 100.00%
NADES 47 33.81% 53 38.13% 39 28.06% 139 100.00%
NAVES 43 34.96% 71 57.72% 9 7.32% 123 100.00%
POEZAT 60 61.86% 34 35.05% 3 3.09% 97 100.00%
SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT 384 80.84% 38 8.00% 53 11.16% 475 100.00%
SAINT-GERMAIN-DE-SALLES 249 84.12% 29 9.80% 18 6.08% 296 100.00%
SAINT-PONT 227 61.68% 55 14.95% 86 23.37% 368 100.00%
SAINT-PRIEST-DANDELOT 98 74.81% 16 12.21% 17 12.98% 131 100.00%
SAULZET 178 78.76% 22 9.73% 26 11.50% 226 100.00%
SERBANNES 354 76.96% 50 10.87% 56 12.17% 460 100.00%
SUSSAT 101 78.91% 11 8.59% 16 12.50% 128 100.00%
TARGET 193 70.44% 49 17.88% 32 11.68% 274 100.00%
TAXAT-SENAT 62 45.59% 68 50.00% 6 4.41% 136 100.00%
USSEL-DALLIER 108 79.41% 17 12.50% 11 8.09% 136 100.00%
VALIGNAT 48 72.73% 6 9.09% 12 18.18% 66 100.00%
VEAUCE 23 37.70% 14 22.95% 24 39.34% 61 100.00%
VICQ 153 57.52% 85 31.95% 28 10.53% 266 100.00%
VOUSSAC 207 46.73% 105 23.70% 131 29.57% 443 100.00%
10 399 60.05% 3519 20.32% 3399 19.63%
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ANNEXE 4B —RAPPORT 2018 DE L ARS 03 —Réseau GANNAT Ville
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ANNEXE 4C —RAPPORT 2018 DE L ARS 03 —Réseau BRUGHEAS
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ANNEXE 4D Détail des non conformités
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ANNEXE 4E Conclusion du rapport annuel
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ANNEXE 5

Synthese de’hutocontrble

« Qualité de | Eau potable »
Année 2018

Distribuer une eau de qualité constante est une des principales préoccupattn SIVOM de Sioule et
Bouble. La surveillance de la qualité des eaux répond a une obligatiolenégntaire. En effet, le Code de la
santé publique (art L1321-1) prévoit que toute personne publique ou privégpmmsable de la distribution
d’eau surveille en permanence la qualité dedu destinée a la consommation humaine’ejle produit
et/ou qu’elle distribue.

L'’ARSe(AgencesRégionalesdeslas Santé)sréalisesdesecontrbleseréglementairese suretolgsréseau,afine
deevérifiere sielas qualitées desleaue distribuées este conformes auxs normese enevigueur.» 182+ controlese de«
I’ARSedesAlliersen«2018+0ontepermisedesmettreseneévidencesque*100%-des-analysessréaliséessétnte
conformese vise ae vise dese parametrese bactériologiquese ete 100%e- étaiente conformesvis-a-vise dese
parametresephysicochimiques.s*

Ene complémente les Syndicate as une services chargée dee« las programmatione ete dee la* réalisatione dee
I'autocontrbles deelasqualitée dese eauxe distribuéess (laboratoires enerégie)« ete dus bone fonctionnements
deseusinesede-traitementedeauspotable.ee

- Eneceequisconcern&litocontrole,sdesesériesedesmesuresssonteréaliséesschaquesmtesssembles
dese 38 réservoirs,s lese captagese ete lese interconnexionse aveésksax® voisins.e Aue totale 13e
parameétrese sonte suivise as fréquences mensuelles: 8¢ paramétreserdene ete 5¢ parametrese
bactériologiquesesontesurveillésepourschacunsdesepaints.s

- Eneceequicconcerneslesbonefonctionnementsdesedeuxsusinesesigssssonteréalisées,*soitedeuxsfoise
paresemaine,ssoitedesmaniereshebdomadaire,*soitstouseles15>goitssnensuellementeensfonctionsdee
I'usine,sdusparameétresmesuré,setedeslassaturationsdes-filtresegnteconcernesSaint-Ours.eAustotale 12+

parameétrese sonte suivise sutusines dee Saint-Ours-Les-Rochese ete 10+ sure las statione dee traitemente des

Mazeriereafinedeeveillersausbonefonctionnementesdessouvrages.s
CesecontrOleseetesuivisedeslasqualitéemsbsesdécomposenteensplusieursephasese:ee

- Deseprélevementse avece dese analysese desterraine sure sites (température, pH, tedoiddéctivité,»
oxygeénee dissous,e saturations ene oxygene,e chloree libre,» chlorge smate effectuéss :» ens 2018, 236¢
prélevementseonteétéeréalisésedanselessréservoirs,-cBeardeslasstationsdestraitementsdesMazeriers
(eauebrute,ssortiesdesdécanteurseteeaustraitée)eete 112eausnivedusieddestraitementedes St-Ours-
LeseRochese (eauxebrutes,seaustraitée). Certainse parametreoistentsse graces as dese analyseurse ene
continusepouvanteétreslusesureplacesousasdistancessurslasssiper.

- Dautreseprélevementsesonteréalisés,stransportésedanseunesglaciéresdavisiculeseteanalyséseens
laboratoires:ee

Analysese bactériologiquese (coliformese totaux,* coliformese fécauxptettequese fécaux,e floree
totales a» 22°Ce ete a» 37°C),* ete physico-chimiquese (aluminium,» matieres organicpuleur,e
magnésium,scalcium,*THeetsTAC)eauelaboratoiressituésaussiege-dwedyndi

Analysese @rsenic,* vanadiume ete phosphoree totale danse une laboratoires extérieurs agésédi
COFRAC..

- Ensuitesleserésultatsesontesaisisedanseunefichiersinformatiqueest dressere unebilaneannueledeslas

qualitée dee’raue sure’ensembles dese ouvragese due syndicat. Lee syndicate tients cese résultatse a lae
dispositionedesAgencesRégionalesdesSantés(ARS)+ete portesassasconnaissancestoutsincidentspouvante

modifierelaequalitésde’dauseteéventuellementeavoiredeseconséquencesepourslassantéspublique.+
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[e-e|_esecontrolesesurskausproduiteeavantedistributione

Ressourceseprovenantedesscouléesesous-basaltiquesedesLouchadiésetsPeschadoirese

ConcernantelesréseausdesservisparslesréservoiredeseBrastasdspurcesealimentationeriontepasechangée:sune
mélangesdexauscaptéesasLouchadieres (tausardenicedes29+a+31+pg/L)+etedealiedes Peschadoiressfourniee
pareles SIAEP+ SioulesetsMorge« (tatexgknicedes 11+ a+13+g/L)esteréalisésenentréesdesstatione derieaite
d’eauspotablesasSaint-Ours.e ToutealsissuesduscaptagesdesLouchadieresesteutiliséeseteesteccomplétédieparsc
deslexhauresdesPeschadoireseafinedestraitersasunedébitede+3Besnr-24+<heures.s

L'usine«destraitemente des Ste Ourse permitodissershrsenice contenues dansehus ete tarrivere asune équilibree
calco-carboniquesétantedonnésqueslesseauxsbrutesesontstouteletasagressives..Lessmesuresedess TACeetedese
THesureleseeauxsbrutesegalu-traitéessontedonceeffectuéeralustraitéessortantedetlsinesesteenvoyéesverselese
réservoirse des Saint-Ours, e oue elles este mélangée« unes nouvelke=deistaus des Peschadoirese non-traitée.s Ene
effet,slesdébitedéskinesseulesnessuffitspaseassatisfaireslessbesoinsedes+idiagatsy

SieunedépassementedeslasnormesensarseniceesteconstatédhdeSd\tesollicitereauprésedusSIVOMeRivesGauches
Alliersuneapprovisionnementecomplémentairesenseausdeslasespfllierspoureabaisserslasteneursenearsenice
aueréservoiredesLasSerre.ee

Aucunedépassementedesenormeseenevigueursenearsaritémconstatéeen*2018,enisp&M S, nisparslessyndicate
lorsedesprélévementalitocontrbles.e

Enerevancheeleanomaliesasétésconstatéessurelesseckrhedsieresele«26/07/18.«Eneeffet,slesefortesechaleurse
deslétésontegénérésuneréchauffementetealie qui,*enecontactedeseconduitessensPVCedatadsde 1980, onte
forméeduschloruresdesvinylesmonomeres(1,90+pg/ledépassarntmitetdesqualitéede+1,50+ug/l).cDesepurgesede*
réseausonteetéeréaliséesspoursremédiereaslassituationeeteurgE@automatiquesasétéeposeée..

RessourceeprovenantedesseauxsdessurfacesdeslasSiosle

L]

Enecesquisconcerneeslesréseausdesservieparslesréservoired(risentiellementevilleedesGanna®galebruteseste
prélevées danse une biefe paralleles aslasrivieres las Sioules aus lieu-@ditdtetnuee«», puise refoulée« pare pompages*
jusquaslasstationedestraitementesituéesauelieu-dits«sLas ContréesdesRimurse».s Cesedeuxsinstallationsesonte
situéesesurelascommunesdesMazerier.s¢

Leetraitementesesfaitepareuneprocessusedespréoxydation,coaguttiticulation,»décantation,efiltrationssure
sable,s neutralisation,* désinfection.s Lese réactifse utilisése pourrdéements dee leaue sonts donce des
I’hypochloritesdeesoude,*duesulfatémairoxychlorures daluminium,sduepolyméreeenepoudre,duscarbonates
deesodium,sdéelzoneseteduschloresgazeux.s

Leserésultatsednalysesefaitese pariRSe sonte 100%e conformeseviseae vise dese limitese de« qualité« néglieere
pourefalimentationeenseauspotable.ee
lle este aussie nécessaires dee précisere ques less parametrés{@bones Organiquee Total),» conductivités ete
équilibrescalco-carboniquesnesrespectentspasetoujourselesegd@sedesqualitéssurslasstationsdestraitementedes
MazeriereetesurslesréseausdesGannat.sCecisestedlieas:®

- Laeprésencesdesmatiéresorganiquesddrstietraitéesmalgréslestraitementeactuel.sPoureysremédier,eils
faudraitequeslasstationsdestraitementecomportesune+étapessupplémentseaitementedesauspar-filtratione
surecharboneactif,»

- Uneeeaueagressivesetepeusminéralisée,camenanteasunesconducthvigd¢&200uS/cm),cuneTACeeteune
THefaibles,» donce pase'@guilibres calco-carbonique.s Pours ye remédier,* unes minéralisatiese eauxe seraite ae
rajouterssurelasstationsdeetraitementedesMazerier.e
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Ressourcesprovenantedeseeauxsdessurfacesdéllier

Cette ressource ne concerne dorénavant plus que le réseau BoideRaB, entre le réservoir du Bois
Randenais et le réservoir des Rocs. Le reste du territoire deotamune de Brugheas est alimenté par le
réseau Sioule et Bouble depuis début 2018.

Les résultats @nalyses faites parARS sont 100% conformes.

lle-e|_ esecontrolesesursbauedistribuéecausniveausdusréseaussituéedansslliers:e

ll- 1 - Suivi spécifigue du parametre arsenic au départ de Etrahution

Taux d'arsenic au cours de I'année 2018 a la sortie du
rérservoir de La Serre

Taux d'arsenic (pg/L)

10 Limite dequalité: Concentration en arsenic 10pg/L
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m Concentration en arsenic en pg/L DEPART

Danselescadresd&litocontrdlesdussyndicat,élvolutionsdustauxs@rseniceausdépartedusréservoiredesLasSerree
aue course detdnnées 2018- este visualisables danse les graphiques précédentouionge parties deséaue dee ces
réservoireprovientededhterconnexionsaveceRives GauchesAllier,slesprélevementsestaétfadhrrivée-afinedes
poursuivreelessuiviequalitatif«déslinesde-traitementedesSaint-Ours.e

Ene2018,+lasteneursmoyennesen«arseniceausniveausdusoirsdesLaSerres(Begues)sestede7,96-ug/litre.ee
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Il- 2 - Autres suivis du réseau de distribution

Dans le cadre de'dutocontrdle du syndicat en 2018, il y a eu 2 non-conformitégctériologiques, soit
0,85% des prélevements (présence ponctuelle de streptocoques fécauxamlifdemes fécaux). De méme
les références de qualité concernant les coliformes totaux, la flotale (totalité des bactéries présentes,
pathogenes ou non), la turbidité, le pH, la conductivité 'ekygene dissous ont parfois été dépassées.

Les sites sensibles sont :

- Les réservoirs tampons et réservoirs éloignés a faible tirage. fat,dé temps que metdau pour
atteindre ces réservoirs et le temps de séjour dans ces derniers sofdgiplongs. La présence de
chlore est plus limitée et une présence bactérienne a donc plus de chancss dievelopper. Une
eau stagnante perd en oxygene, et sa turbidité ainsi que son pH auroiatece a augmenter.

- Les extrémités des antennes sur lesquelles le tirage est faibleffénleau a tendance a y stagner
et perd alors de sa qualité physico-chimique et bactériologique.

- Les secteurs alimentés par les eaux de surface faiblement minéralisées de nstiatitraitement
de Mazerier et ayant donc une conductivité assez fatble.

Unee eaus dépassante cese référencese dee qualitée (coliformesse totaux,e floree totales as 22+ ete a¢ 37°C,¢
température,» pH, turbidité,» conductivité,s tauxs d 'oxygeéne,» aluminium)e este considérées commes
conforme,» maise lee nécessairee doite étres faite pours améliorers sae potabilités:s désinfection,spurge,*
changementedesestauxsdeeréactifseenestationedestraitement.»

Pour éviter ces dépassements dans les sites le plus sensiblespegpagcautions sont prises :

- Une désinfection au chlore gazeux est réalisée dans trois réservoisyddicat (Veauce, Ussel et Le
Mont-Libre & Gannat). Deux réservoirs de Brugheas (Le Bois Randenais dtdes) et le réservoir
de Fleuriel sont équipés’'uhe pompe doseuse'ehu de javel afin de garder un taux de chlore
minimum jusquau bout du réseau.

- Les réservoirs tampons, fonctionnant en réserve de secours, sorguaement mis en distribution
afin de renouveler'eau de ceux-ci et préserver la qualité dedu.

- Des purges (extrémité des antennes) sont régulierement réalisées pmouveler leau, limiter les
risques de développement bactérien et empécher une dégradation physico-chimigteade |

En ce qui concerne les nitrates, le taua famais dépassé 9,7 mg/L pour une norme de 50 mg/L, que ce soit
sur le réseau Sioule et Bouble, le réseau Gannat, ou le ré&egyheas. Les taux de pesticides sont eux aussi
tres faibles voire non détectables.

[lle—Synthésesdeserésultatsethuto-surveillanceessureleeréseaue

Les tableaux ci-aprés présentent la synthése demdes issues dé@ctivitéed 'auto-surveillancesduesyndicat ,
en termes de nombre de controles, de conformitésirmnformités, selon le typeahalyses (bactériologique,
physicochimique), selon les points de surveillantkes ressources concernées.

11l - 1 - Réseau desservi a partir du réservoir de La Serre (Bspu

Le tableau ci-apres synthétise les résultats des prélévementad®tontrole réalisé au niveau du réservoir
de La Serre dans une premiére partie. Il concerieal en provenance du Puy de D6me (eau produite a la
station de Saint Ours en mélange aveeal de Peschadoires). La seconde partie du tableau synthétise la
qualité de leau sur le réseau desservant les communes rurales du SIVOM.
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Réservoir La Serre : Réseau de distribution :
Limites de qualité Départ réseau Départ autres réservoirs
(mesures de l'autocontrélg)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Paramétres
. ; 14 0 100% 394 2 99,49%
bactériologiques
Coliformes 1 gomL 4 44° 7 0 100% 197 1 99 ,49%
fécaux
Streptocoques | . gomi_ 4 37°¢ 7 0 100% 197 1 99,49%
fécaux
Parameétre physico-
~1re phy 30 0 100%
chimique
ArsenicAs | <10pg 30 0 100% / / /

Réservoir La Serre : Réseau de distribution :
Références de qualité Départ réseau Départ autres réservoirs
(mesures de l'autocontrdlg)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Paramétres
- ; 21 0 100% 591 5 99,66%
bactériologiques
Coliformes . 6omL & 37°¢ 7 0 100% 197 5 96,98%
totaux
Flore totale a Variation
. inférieure a un 7 0 100% 197 0 100%
37°C
facteur de 10
N Variation
Florgzti)tcale a inferieure & un 7 0 100% 197 0 100%
facteur de 10
Parameétres physico-
-LrES phy 42 0 100% 1182 27 97,87%
chimiques
Température <25°C 7 0 100% 197 100%
pH De6a9 7 0 100% 197 4 97,97%
Turbidité <2NTU 7 0 100% 197 16 91,88%
_ De 200 &
0, 0,
Conductivité 1000:S/em 7 0 100% 197 0 100%
Oxygene > 5mg/L 7 0 100% 197 7 96,45%
dissous
Saturation en >70% 7 0 100% 197 12 93,91%
oxygéne

D’'unepointedeevuesbactériologiquegdue ieste questrése rarementenon-conforme.«Lasprésencesdes coliformess
ousdesstreptocoqueseasétéeconstatéesdansedeuxsréservoirsstamponeopdedtesejoureestelongeetelestauxe
deschloreesprochesdes0smg/L.e*

D’unepointe deevues physico-chimiquegsts |as aussie lese eauxe deseréservoirse tamponssguiie pase toujourse
respectésleseréférencesedesqualités(stagnatizeal).

Lae misee ene placee des ntanvrese dee renouvellementes desdue dee certainse ouvragese (purgese ous mises ene
distribution/marnage)« ete dee désinfectionse ponctuelless ete complémentairesqpammise dee remédiers a- lae
situation.e

L]

L]
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Il - 2 - Réseau desservi a partir du réservoir du Léry (Gaihn

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des prélevementawtecbntréle réalisé au départ de la
station de traitement de Mazerier et du réservoir du Lérjud c6té, ainsi que des réservoirs du Mont-Libre et
de Saint-Priest-DAndelot (desservi par le Mont-libre) d&autre.

Réseau de distribution :

Départ Réservos du Mont-Libreet de
Saint-Priest-tAndelot

Station de Mazerier/Réservoir du Léry
Limites de qualité Départ Réseau

(mesures de l'autocontrélg)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Parametres
- ; 12 0 100% 20 0 100%
bactériologiques

Coliformes | o1 gomL & 44°¢ 6 0 100% 10 0 100%
fécaux

Streptocoques| . gomi 4 37°¢ 6 0 100% 10 0 100%
fécaux

Réseau de distribution

Départ Réservoirs du Mc-Libreet de
Saint-Priest-tAndelot

Station de Mazerier/Réservoir du Léry
Références de qualité Départ Réseau

(mesures de l'autocontrdld)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Paramétres
. . 18 0 100% 30 0 100%
bactériologiques
C?(')'IZLTeS 0/100mL & 37° 6 0 100% 10 0 100%
F'org;ﬁ’g"'e al  <jonmL 6 0 100% 10 0 100%
F'Orgzt?tca'e al <1001mL 6 0 100% 10 0 100%
Parameétre physico-

Chimiqﬁey 186 14 94,78% 60 1 98,33%
Température <25°C 21 0 100% 10 0 100%
Aluminium Al 200 pg/L 22 0 100% / / /

pH De6a9 28 0 100% 10 0 100%
Turbidité <2NTU 37 0 100% 10 0 100%
Conductivité 1(?(?02;1083;1 26 14 46,15% 10 1 90%
?jg’goeunse > 5mg/L 26 0 100% 10 0 100%
Sa;‘:(;agtéon”ee” >70% 26 0 100% 10 0 100%

Touseleserésultatsesonteconformeseauxsnormesesensvigueur.«&eakedlictivitésesterarementeconformesaslas
référencesdesqualité,sduefaitedeslasfaiblesminéralisationehast

[l]e-e3e-eRéseausdeclascommunesde«Brughease:e

GraceeadinterconnexioneentreslesréseausdusSIVOMeSiouleseteBoublesetelesréseaugttErgr cesderniereas
depuise 2017« deuxs ressources.« |l este ene majoritée desservespasdrvoire dese Diagotse (eaus provenants des
Saint-Ours-Les-Roches).ee

Seule les réseaus «*Boise Randenaise»* este encores desservie pare las stdtiaiteents Claudes DECLOITRE-
(BellerivessureAllier),sappartenanteausSIVOMedeslasValléesdusSichon séimiesiredusBoissRandenaisepare
pompagesoueparelesréservoiredese Rocsegravitairemeatekarrivants aus Boise Randenaise étante tealie dee
surfacee prélevées dan&lliers pouvante avoire unes fortee consommatione ene chlore,» unes chtmmaéine diverse
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points du réseau est essentielle pour éviter toute présence de bactéatesgenes. @st pourquoi il y a une
chloration en sortie des réservoirs du Bois Randenais et en entréeskrvéir des Rocs.

En 2018, 'autocontrble sest porté sur les réservoirs des Rocs, du Bois Randenais, alesalix et le
surpresseur des Maussangs. Des mesures complémentaires de bblmemadaires ont été réalisées afin
de régler au mieux les pompes doseuses de javel. En effet, ledeagklore de’'au arrivant au Bois
Randenais est tres variable. Le tableau ci-dessous rapporte un bilan de cetenttdle sur le réseau de
Brugheas :

Réservoir du Bois Randenais Réseau de distribution :
Limites de qualité Départ réseau Départ autres réservoirs
(mesures de l'autocontrélg)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Paramétr
a, a et_es 8 0 100% 20 0 100%
bactériologiques
Coliformes | o1 gomL & 44°¢ 4 0 100% 10 0 100%
fécaux
Streptocoques| . gomi_ 4 37°¢ 4 0 100% 10 0 100%
fécaux
Réservoir du Bois Randenais : Réseau de distribution :
Références de qualité Départ réseau Départ autres réservoirs
(mesures de l'autocontrolg)
Total analyses| Non-conformifé % conformité Total analyse Non-conform|té% conformité
Pa,ra_lmetfes 12 0 100% 30 0 100%
bactériologiques
Coliformes 1 4,1 gomL 4 37° 4 0 100% 10 0 100%
totaux
Floretotalea ;4,5 4 0 100% 10 0 100%
37°C
Flore totale al ;01 4 0 100% 10 0 100%
22°C
Paramgtrg physico- 24 0 100% 60 0 100%
chimique
Température <25°C 4 0 100% 10 0 100%
pH De6ag9 4 0 100% 10 0 100%
Turbidité <2NTU 4 0 100% 10 0 100%
_ De 200 &
0, 0,
Conductivité 1000pS/cm 4 0 100% 10 0 100%
Oxygene > 5mg/L 4 0 100% 10 0 100%
dissous
Saturation en >70% 4 0 100% 10 0 100%
oxygéne

Leselimitesedesqualitéeeteleseréférencessdesqualitéssonteconformesegptb0BioutslesréseausdesBrugheas.se

[Ve-o| esedépensestanalysesedeseeauxe:e

Ene2018,le* Syndicate as dépeis852,12+«€+ HTs pours les reglements dese analysese réaliséese partesdtaires des
contrblesdeseeauxsdesLa+VilleedesClermont-Ferrandsttecadre-d&iitocontrblesqualité.e

Pareailleurs,slesSyndicateasréglérisemblesdesedépenseseliéeseauxscontrolesesanitaireseréalidésgpares
régionalesdesSanté«(AlliereetePuysdesDOme) Es84Y ,66€HT.*
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ANNEXE 6A

COMPARAISON DES PRIX ENTRE 2018 ET 2019 |

Tarifications du SIVOM SIOULE ET BOUBLE

PRIX DE L'ABONNEMENT ANNUEL EN EUROS

2018 2019
Diameétre du €H.T. TV.A €T.T.C. €H.T. T.V.A. €T.T.C.

compteur 5.50 % 5.50 %
15 mm 41.00 2.09 43.25 43.50 2.39 45.89
20 mm 41.00 2.09 43.25 43.50 2.39 45.89
25 mm 50.00 2.47 52.75 54.00 2.97 56.97
30 mm 57.00 2.80 60.13 62.00 3.41 65.41
40 mm 71.00 3.46 74.90 78.00 4.29 82.29
50 mm 95.00 4.67 100.22 103.00 5.66 108.66
60 mm 114.00 5.61 120.27 124.00 6.82 130.82
80 mm 147.00 7.20 155.08 160.00 8.80 168.80
100 mm 190.00 9.35 200.45 207.00 11.36 218.36

Les tarifs de’Bbonnement ont changé aljanvier 2019.

COMPARAISON DU PRIX DU METRE CUBE n®) D'EAU VENDU

(y compris redevances SMEA et AELB)

- Red - -

Nombre de rid eau nl?sné(’ g;u Redevance ° e;:/?ﬂnTC/(renA?’ELB T?jtj I”p])grlx T.VAA. | Prixdu

relevés au compteur gpovm | OMEAT T ) Jeay | 25:50% mdeau

1) 5 | Prélevement  Pollution

EHT/M® €HT/m ressource (2) domestique | £HT/m3 € €TTC/n¥

De 0 4 2018 1.71 0.13 0.0335 0.230 2.1035 0.116 2.219

L00OM | 5019 | 171 | 013 | 00330 | 0230 | 21030 0.116 | 2.219

Apartir | 2018 1.68 0.13 0.0335 0.230 2.0735 0.114 2.187
de 1001

m° 2019 1.68 0.13 0.0330 0.230 2.0730| 0.114 | 2.187

*SMEA : Syndicat mixte des eaux dgllier / AELB* : Agence d€ ¢au Loire-Bretagne

(1) Tarification ramenée a deux tranches au 01/0Q72

(2) Redevance « Prélévement sur la ressource en datégrée au prix du i’ eau jusqien 2011, a été ressortie sur une ligne spécifiqpaidda
facturation 2012
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I¢/0zebed

EVOLUTION DU PRIXDE L 'EAU AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2017 201 2019
Abonnement pour un &£ de 15 mm€ TTC 33,80 36,92 36,92 36,92 36,94 36,92 36,92 36,92 40,09 43,26 45,89
Consommation (1) : Prix du n? eau € H.T./m? 1,70 1,73 1,74 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71
Redevance S.M.E.A. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Taxe sur la consommation d'eau FNDAE === === === === == === === === === — —
Redevance prélévement sur la ressource AELB - - - 0,037 0,037 0,040 0,040 0,040 0,0335 0,0335 0,033(
Redevance Pollution domestique AELB (2) 0,088 0,138 0,192 0,250 0,24¢ 0,240 0,240 0,230 0,230 0,230 0,230
Prix du m® avec redevances€ H.T./m? 1,918 1,998 2,062 2,127 2,117 2,120 2,12p 2,11p 2,10p 2,104 2,103
T.V.A. 2 5.50% 0,105 0,110 0,113 0,117 0,11¢ 0,117 0,117 0,116 0,116 0,116 0,116
Prix € T.T.C./m® d'eau consommée 2,023 2,108 2,175 2,244 2,233 2,237 2,23 2,22p 2,21p 2,239 2,219
Prix € T.T.C. pour consommation annuelle de 120 m| 242,82 252,95 261,05 269,29 268,dL 268,49 268,89 267,13 266|130 266,30 266,24
Prix € TTC facture globale pour 120 m d'eau annuel 276,62 289,87 297,97 306,2( 304.9 305,41 305,)B1 304,05 306|39 309,56 31p,13
Z;th:jen;;g'i?; ::nf;n:;b c: :‘:emem) 2,31 2,42 2,48 2,55 2,54 2,54 2,54 2,53 2,55 2,58 2,6

(1) Prix au I pour la tranche de consommation O - 1é

(2) Mise en place de la "Redevance pollution domestique” pour toutes les communes a partir de 2008 (2 taux différents jusqu'en 2011) ; 1 taux unique depuis 2012

Evolution du prix de I'eau sur 10 ans- facture 120 m 3 (y compris redevance pollution)
350,00
20797 306,20 304,93 305,31 305,31 304,05 306,39 309,56 312,13
300.00 289,87 "_______._@------..— ______ @ ——-— *-_---_......-__.._Q...-...._-—0-———-—-'*
’ 276,62 e ————
="
L - - 0 o o
269,28
©250,00 .‘/./;6‘1;5/,‘ 268,01 268,39 268,39 267,13 266,30 266,30 266,24
e 252,95 —
2 242,82 45,89 T
=) w
2200,00 43,26 =
<)
e =
= [
a 40,09 =
150,00 2
36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 36,92 =
=
100,00 33,80
50,00
0,00 . r r r r r r r r r |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
== =p == Prix total € TTC facture 120 m3 — = Prix € TTC de vente de l'eau
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ANNEXE 7

EXEMPLE DE FACTURES TYPES POUR UNE
CONSOMMATION

ANNUELLE DE 120 m 3

ANNEES 2018 ET 2019

Tarification unique
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ANNEXE 7 (suite)

—Année 2018

PRIX DE'EAU 2018 SUR FACTURE TYPE DE120 M

Total facture 309.5E TTC, soit 2,58 TTC/nt

Recto nouvelle facture SIVOM
a compter de janvier 2018

Verso nouvelle facture SIVCM
A compter de janvier 2018
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ANNEXE 7 (suite)

—Année 2019

PRIX DE'EAU 2019 SUR FACTURE TYPE DE120 M

Total facture 312.1%F TTC, soit 2,68 TTC/nt

Recto facture 2019

Verso facture 2019
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ANNEXE 8

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2018
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ANNEXE 9A

PERIMETRE DE COMPETENCE DU SPANC DU SIVOM DE SIOULE ET BOUBLE
41 COMMUNES RATTACHEES AU 1°¢ JANVIER 2018

ComCom St Pourcain Sioule Limagne

ComCom de la

Région de
Montmarault

COMMUNES INTEGREES AU SPANC DU SIVOM SIOULE ET BOUBLE

ANCIENNE CC BASSIN DE ANCIENNE CC SIOULE ANCIENNE CC SBASSIN 8 VOUSSAC
GANNAT COLETTES ET BOUBLE ST POURCINOIS

8 BEGUES 8 BELLENAVES 8 BARBERIER
8 BiozaT 8 CHEZELLE 8 CHANTELLE
8 BROUT-VERNET 8 CHOUVIGNY 8 CHAREIL-CINTRAT
8 CHARMES 8 COUTANSOUZE 8 CHARROUX
8 ESCUROLLES 8 EBREUIL 8 DENEUILLE-LES-
§ GANNAT § ECHASSIERES CHANTELLE
§ JENZAT § LALIZOLLE § ETROUSSAT
§ LE MAYET D’ECOLE § MONESTIER § FLEURIEL
§ MAZERIER § NADES § FOURILLES
§ MONTEIGNET SUR § NAVES § TAXAT-SENAT

ANDELOT § SUSSAT 8 USsSSEL D’ALLIER
8 SAINT-BONNET DE § TARGET

ROCHEFORT § VALIGNAT
8 SAINT-GERMAIN-DE- § VEAUCE

SALLES

8 Vico
8 SAINT-PRIEST D’ANDELOT
8 SAULZET
8 PoOEzAT
40 COMMUNES 1 COMMUNE
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ANNEXE 9B

RAPPEL REGLEMENTAIRE
RELATIF AL "ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Afin de préserver la ressource en eau et la qualité désurmihquatiques, la loi sutdau et des milieux
aquatiques (LEMA) de 2006, relatifs '@assainissement non collectif (ANC), a précisé et complétiaios
articles dans le cadre de la loi « Grenelle 2 » du 12/07/2010, matatpour la réalisation’an controle
diagnostic dans le cadréuthe vente immobiliére.

@ Pour rappel, les collectivités compétentes en ANC ongatidin de:

- définir les zones relevant de l'assainissement collectif ketscadlevant de 'assainissement non
collectif (carte de zonageéaksainissement avec enquéte publique),

- créer le Service Public deAlssainissement non collectif (SPANC) avant le 31/12/2005,

- réaliser le diagnostic des installations d'assainissement nentifakistantes avant le 31/12/12.

@ Les particuliers, propriétaires des immeubles non raccordédsaau public de collecte des eaux
usées ont des obligations :

- mettre en place un dispositif ANC en bon état de fonctioenemt dentretien,

- fournir un diagnostic du dispositif ANC existant dans le cadlvene cession 'dnmeuble
(applicable au I janvier 2011),

- réaliser des travaux dans les 4 ans en cas de problemes sapitagevironnementaux avérés
(ramené a 1 an en cas de vente du bien immobilier).

@ Les SPANC, 'sappuient sur deux arrétés pour la réalisation des missions tlélesricontroles des
dispositifs neufs ou réhabilités, vérification périodique defeactionnement) :

- L’arrété du 7 septembre 2009 modifié (par arrété du 7 mars 28a8) fes prescriptions
technigues applicables aux installationsAMC recevant une charge brute de pollution
organique 1,2 kg/j de DBOS5 (soit environ 20 équivalent-habitants)

- L'arrété du 27 avril 2012 relatifs aux modalités de contrdle des latgtas ANC (se
substituant & &rrété du 7 septembre 2009).
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EXTRAITS DES ARTICLES DES LOIS PRECITEES
POUR L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
REPRIS DANS LES CODES LEGISLATIFS

§ Article L.2224-8 du Code général des collectivités territorie@SCT) :

« Il — Pour lesimmeubles non raccordésu réseau public de collecte, lommune assure le
contrdledes installations ‘dissainissement non collectif.
Cette mission consiste :

1. Dans le cas des installations neuves ou a réhabiliter, en un exanéaiable de la conception
joint, Sil y a lieu a tout dép6t de demande de permis de construiréamnéthager, et en une
vérification de lexécution...

2. Dans le cas des autres installations, en une vérification du fometinent et dééntretien. A
I"issue du contrble, la commune établit un document précisant les travaux arrpalise

éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques al@r@®llution
pour I'environnement.. ».

§ Article L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique (CSP) :

| - «les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des easxsaré&quipés’dne
installation dassainissement non collectibnt le propriétaire assure régulierementehtretien et
gu'il fait périodiqguement vidangempar une personne agréée par le représentant’Heat dans le
département, afin’én garantir le bon fonctionnement.. /...,

Il — Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits pardecument établi a’lssue du controle
prévuau lll de larticle L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales, dans landi4 ans
suivant la notification de ce document

8 Article L. 271-4 du Code de la construction et’dabitation
« En cas de non-conformité dénstallation dANC, lors de la signature d&atte authentique de vente,
I'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en auoitéodans un délai de 1 an apreste de vente ».

§ Article R 431-16 du CodeUWUrbanisme
Le dossier joint & la demande de permis de construire comprendrenselon les cas :
« €) le document attestant de la conformité du projé@isdallation dassainissement non collectif au
regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du lllatédle L.2224-8 du CGCT, dans le cas
ou le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitatiome telle installatior.
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ANNEXE 9C

Nombre de contrbles réalisés par commune en 2018
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ANNEXE 10

ETAT DE LA DETTE ET REMBOURSEMENT DES ANBVPHASNT
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ANNEXE 11

INVENTAIREsDUsPARC-AUTOMOBILE*AU*31/12/1

8e

Kilométrage effectué

Total des kilométres effectués pendantannée 2018 = 297 763 Km

Type de Veniedle d Immatl\rlic;:ulation DEIE G T o courzsodl%mnnée
Renault Clio CX-523-QA 22 ao(t 2013 4 694
Peugeot 308 EA-929-FP 7 mars 2016 10 403
Renault Kangoo CG-195-RZ 21 juin 2012 13 680
Renault Kango CG-235-RZ 21 juin 2012 20 320
Renault Kango CG-160-RZ 21 juin 2012 11 409
Renault Kangoo CzZ-478-VK 23 Octobre 2013 24 855
Renalt Kangoc CZ-522-VK 23 Octobre 2013 22 924
Renault Kango DG-757-AY 29 mai 2014 15 582

Renault Kangoo DG-737-AY 29 mai 2014 17 932
Renault Kango DY-979-EZ 17 Décembre 201% 27 833
Renault Kangoo EN-120-ZR 5 juillet 2017 14 489
Rerault Kangor ER-123-PK 27 octobre 2017 26460
Renault Kangoo EY-361-HN 20 juin 2018 6 871
Renault Kango EY-716-HN 20 juin 2018 9980
Citroén Berlings DH-524-QS 16 juillet 2014 25639
Peugeot 2C EM-915-FC 4 mai 2017 11 391
Camion Benne Renault EX-258-AF 30 avril 2018 4918
Fourgon IVECO CE-899-VM 4 mai 2012 14 818
Camion Grue MERCEDES 2140 VN 03 23 Décembre 2008 1810
Fourgon IVECO DV-144-NY 9 septembre 2015 11 755

Type de Véhicule

NO

Date de mise en

d’Immatriculation circulation
Mini-pelle EC 27 C 1¢"avril 2012
Mini-pelle VOLVO CX10025 25 juin 2015
Remorque porte-engins MOIROUD 7857 VM 03 7 Novembre 2008
Remorque porte-engins MOIROUD CD-578-WQ 11 avril 2012
Remorque porte-engins GOURDON DS-063-LE 25 juin 2015
Remorque porte-panneaux 2930 TB 03 6 juillet 1999
Remorque porte-feux tricolores 6 Juillet 1999
Remorque porte chlore DT-323-GT 15 juillet 2015
Compresseur ATLAS XAS 48 EM-031-FD 21 octobre 2016
Chargeuse ATLAS sur pneus type AR72E Mai 2006
Chariot TOYOTA Série 13555 2 septembre 2011
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ANNEXE 12 ¢

ETATeDUsPERSONNEL*au31/12/2018+

| — Agents titulaires « temps complet » et « temps partiel / non complet » :

. L Effectifs budgétaires Effectifs
Grades ou emplois Catégorie
pourvus
TC TP/TNC
SECTEUR ADMINISTRATIF
Rédacteur Principal de Z™classe B 1 1
4
Adjoint administratif principal de 2éme classe C 1 3 (+1 congé
parental)
Adjoint administratif C 0 0
SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal A 1 1
Technicien Principal de F™® classe B 1 1
Technicien B 1 1
Agent de maitrise principal C 1 1
Agent de maitrise C 1 1
Adjoint Technique Principal de 1% classe C 3 3
Adjoint Technique Principal de 2™ classe C 3 3
Adjoint Technique C 6 2 8
TOTAL DU PERSONNEL 17 7 24
(+1 congé
parental)
TC : temps complet TP : temps partiel TNC : tempscamplet
Il — Agents contractuels :
Agents non titulaires Effectifs Secteur Contrat
Emplois pourvus budgétaires
Adjoint Technique . . )
(1 CDD de 1 an a 17h/semaine) L Technique N®2018-01
Adjoint Technique . o ) .
(1 CDD de 1 an a 35h/semaine) L Technique N“2018-03 bis
Agent de Maitrise . .
(1 CDD de 2 ans a 35h/semaine) 1 Technique N°2018-03
Adjoint Administratif - . o )
(1 CDD de 1 an a 35h/semaine) 1 Administratif N"2018-02
Adjoint technique principal*® classe . .
Contrat Droit Public & Durée indéterminée L Technique N®2012-04
Adjoint technique principal de 2éme classe . o )
Contrat Droit Public & Durée indéterminée ! Technique N°2012-01
TOTAL DU PERSONNEL 6

Annexeserapporteannuels2018¢ . Page31/3%



